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HOTARARE nr. 42/26.05.2025 Y]

privind aprobarea documentatiei tehnice si a valorii lucréarilor la obiectivul de investitie:
~ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CENTRU SOCIAL MULTIFUNCTIONAL IN SATUL
BALTA ARSA, COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI”

analizind temeiurile juridice:

a) prevederile art. 129 alin. (1) din Ordonanta de urgentid a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificérile §i completarile ulterioare;

b) prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanta de urgenti
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificérile si completarile ulterioare;

¢) prevederile art. 10, 11 si 12 din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare
si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice. aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

luénd act de:

a) Referatul de aprobare nr. 5021/19.05.2025 al primarului comunei Corni, la proiectul de hotérare
privind aprobarea documentatiei tehnice §i a valorii lucrdrilor la obiectivul de investitie:
~ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CENTRU SOCIAL MULTIFUNCTIONAL IN SATUL
BALTA ARSA, COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI”;

b) Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 5022/19.05.2025 prezentat de Brehuescu Dorel din
cadrul Compartimentului Investitii al aparatului de specialitate al primarului comunei Corni la proiectul de
hotdrre privind aprobarea documentatiei tehnice §i a valorii lucrdrilor la obiectivul de investitie:
LALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CENTRU COMUNITAR INTEGRAT COMUNA CORNI,
JUDETUL BOTOSANI”;

¢) raportul de avizare favorabil al Comisiilor de specialitate or. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al
comunei Corni la proiectul de hotérare nr. 42/19.05.2025;

tinind cont de:

a) Contractul de servicii de proiectare i executie lucriri nr. 3583 din data de 9 aprilie 2025 incheiat
intre COMUNA CORNI si S.C. BIARAL S.R.L. Botosani;

b) ATR or. 1005866343 emis de DELGAZ GRID SA in data de 13.02.2025;

c) prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completirile
ulterioare;

d) prevederile Legii nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completirile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din

Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificérile si completirile
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNI
adopti prezenta hotirire.

Art, 1. Se aprobd documentatia tehnico-economici faza DTAC si PT+CS pentru obiectivul de
investitii ,,ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CENTRU SOCIAL MULTIFUNCTIONAL IN
SATUL BALTA ARSA, COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANTI” - tarif de racordare - PROIECT nr.
41/2025, intocmitd de S.C. BIARAL S.R.L. Botosani - anexa nr. 1 la prezenta hotérére.
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Art. 2. Se aprobi devizul general aferent obiectivului de investitii ,, ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA CENTRU SOCIAL MULTIFUNCTIONAL IN SATUL BALTA ARSA, COMUNA CORNI,
JUDETUL BOTOSANTI”, in valoare totala de 186.328,53 lei, TVA inclus, din care C+M de 172,852,88 lei,
TVA inclus, conform anexei nr. 2 la prezenta hotérére.

Art. 3. - Anexele nr. 1 i 2 fac parte integranti din prezenta hotérare.

2

. 4. - Primarul Comunei Corni prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotérari.

Art. 5. Prezenta hotirdre se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, in termenul previazut de lege, Primarului comunei Comni §i Prefectului judetului Botosani,
compartimentului investitii, Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe locale, se aduce la

cunostinta publicé prin afisare la sediul primariei precum i prin publicarea pe pagina de internet la adresa
WWW.primariacomuneicorni.ro.”

—
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CARTUS NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL,
DUPA ATESTAREA AUTENTICITATH ACESTEIA

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptarii Hotarérii Consiliului Local nr. 42/26.05.2025

Semndtura
Nr. Data persoanei
crt. OFERATIUNIEFECTUATE ZZ/LL/AN responsabile sa
efectueze procedura
1 2 /] 3
1 | Adoptarea hotirariit) 26.05.2025 f
2 Comunicarea cdtre primarul comunei?) 3 0 05.2025
[/
3 Comunicarea catre prefectul judetului®) 30 05.2025 //M :
A
4 | Aducerea la cunostintd public®s) 205.2025 %}
5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual®*s) 05.2025 /] 2
6 | Hotédrarea devine obligatorie®) sau produce efecte juridice?), dupa caz "5 05.2025 /‘W

Extrase din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare:
Yart, 139 alin. (1): ,/n exercitarea atributiilor ce i revin, consiliul local adopté hotdrdri, cu majoritate
absolutd sau simplf, dupd caz.”;
A art. 197 alin. (2): ,Hotérérile consiliului local se comunicd primarului.”;
Sart. 197 alin. {1), adaptat: Secretarul generai al comunei comunici hotdrarile consiliului local ....
prefectului in cel mult 10 zile lucrdtoare de la data adoptérii ...;
4 art. 197 alin. (4): ,Hotérérile ... se aduc la cunostinta publicd si se comunic, in conditiile legii, prin
grija secretarului general al ...”;
Slart. 199 alin. (1): ,Comunicarea hotdrérilor .... cu caracter individual cétre persoanele cérora li se
adreseazd se face in cel mult 5 zile de la data comunicdrii oficiale cdtre prefect.”;
éart. 198 alin. (1): ,Hotdrdrile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la
cunostintd publicd.”;
Nart. 199 alin. (2). ,Hotdrérile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicérii
cdtre persoanele cdrora li se adreseazd.”
IMPORTANT: Potrivit prevederilorart. 197 alin. (5) din Codul administrativ, coroborate cu cele ale art. 5 alin. {2) din
anexa nr. 1 la Codul administrativ, incepand cu data de 1 ianuarie 2020 > Hotdrdrile atdt cele cu caracter normativ, cét si
cele cu caracter individual, se publicd, pentru informare, in format electronic si in monitorul oficial local, in format ,pdf”
editabil, pentru a se pdstra macheta si aspectul documentului intacte, astfel incdt acesta si arate exact asa cum a fost
realizat si sé poaté fi tipdrit corect de oricine si de oriunde, fdrd sd cuprindd semniturile olografe ale persoanelor,
asigurdndu-se respectarea reglementiirilor in materia protectiei datelor personale.
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Anexa nr. 1 la proiect

S.C. BIARAL S.R.L. BOTOSANI

Str. 1.C. Bratlanu, nr.64, Jud.Botosani
CUR0O14957270,Nr.Reg.Com:J07/311/2002
Tel: 0745-125496
E-mall ; biaral_bt@yahoo.com
Atestot ANRE tip C1A, C2A
profectare si executie instalatii electrice

HCL nr. 42/19.05.2025

PROIECT NR. 41/2025

LALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A
CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCTIONAL DIN
LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA CORNI,

JUDETUL BOTOSANI”
- tarif de racordare -

Faza: PT+CS

A-J:cre:a:_ee Nzugrs £ 2e Reglementare
A Domenis Erergiai

BURUIANA BOGDAN
CNPAASE 16072626

IopiFirs™ s vz mon Moz mx mera asll minpgst
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APROBAT: ING. PRISACARUTA CRISTIAN !(f
PROIECTAT: ING. ADOCHITEI ELENA Y\X%. .

BENEFICIAR: COMUNA CORNI

-2025 -
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§.C. BIARAL S.R.L. BOTOSANI

Lucrarea nr. 41/2025: ,ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI SOCIAL
MULTIFUNCTIONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA CORNI, JUDETUL

BOTOSANI? PT+CS

FOAIE DE CUPRINS

A. PIESE SCRISE

Foaie de semn#ituri A1TTIEE2 N2leE § 2 Reglementare
Foaie de cuprins " 2imeniy Erergied

Aviz tehnic de racordare nr. 1005866343 din 13.02.2025 .
Certificat de Urbanism nr. 13/28.03.2025 B UIH UIANA BOGDAN
Autorizatie de construire :
Referat verificator proiect (C e 1"’26}{?572 626
Minuta Vied gz 2o Nz g
Memoriu tehnic SR R W

Anexa 1 —lista ST LR ot
Calculul caderii de tensiune §i curentilor de scurtcircuit + grad incéircare u'afo \
Planul calitiii

Planul de securitatea muncii

Program de urmiirire

Deviz general

B. PIESE DESENATE

Plan cu incadrarea in zon# — plansa 1

Plan cu situetia proiectatsi — plangele 2A i 2B

Schema electrici monofilardi a racordului de joass tensiune — plansa 3

Detaliu executie profil tip ,,M” joas# tensiune — planga 4

Detaliu executie profil tip ,,T” joas# tensiune — planga 5

Detaliu de montare pe suport de beton a firidei E2-+4 — planga 6

Schema electricli a firidei E2+4 — plansa 7

Detalin executie pp 4 Q la stilpii LEA joash tensiune — planga 8

Detalin de montare pe suport de beton a unui BMPT - plansa 9

Detaliu de identificare i semnalizare borne LES 0,4 kV — plansa 10A, 10B i 10C
Detaliu de identificare, semnalizare si avertizare firidi E2+4 — plansa 11

Detaliu de identificare, semnalizare si avertizare FDCE/BMPM/BMPT - plansa 12
Detaliu de identificare prizii de pimént — planga 13
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DELGAZ GRID SA, stz Pendurilor nir. 42, nr., cod 540554, Tirgu Mureg

Comunsa Cornf -

Str, CORNI(SAT) Nr. 1 PRIMARIE
717685 CORNI

Judet Botosani

Tel. 0761100158

Botogani, 13.62.2025
Nr. 1005866343 din 13.02.2025

Stimate client,

DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42

540554 Tirgu Mures
delgaz.ro

Dep. managementul
investitiilor el.

Echipa racordare retea
electricitate BT
Botosani, 710012, Calea
Nationala 36

Judetul: Botogani

FLORIN-CRISTIAN
BENDOIU

T 0733004941
F

Prezenta adresi insoteste Avizul tehnic de racordare nr. 1005866343 emis in data de 13.02.2025
Cererea pentru incheierea contractului de racordare poate fi depusé cu cel putin 30 de zile calendaristice

inainte incetarea valabilititii avizului tehnic de racordare.

.| Emitere
' certificat de
i o

— R
inchelere Punerea sub
contract de tensiune 3
el 0

Oepunsre || ALl oiinut Irchelere Executere Pradare
carere {| avizvitehnic | contactde instalatiede  dosarde
insctitkde | de racordare | recordare d ‘ Nat
documente | interioasd
. legsle
i
Cu respect,
X
Semniitura

ing, Bogdan Holic

Coord. Echipa Racord. Ref. El.

¢ M
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1. Puterea aprobati:
Situatia Puteren Evalutia puterii aprobate
existentd in| aprobaté | Etapal] Etapall| Etapa Il | Etepa IV,| Etapa finals,
momentul|  pentry | valabil{ valsbila| valabils | valabils | valabils de la
emiterii | organizarea| dela dels dela dela data punerii
avizului | desantier, | data dats date data n funcfiune
pénk Iz data a instalagied
o wil
Puterea maximi  {KVA)
simultani ce poate fi 31713
absorbith (139
2697
Putereamaximi  (kVA)
simultani ce poate fi
sbsorbits firk &W)
realizarea lucririlor
de Intdrice
Adresa electrici:
Stajie transformare  Linie Post Plecare Stéilp/firids
HUDU HUDUI13 BLTAO1 A001 CD

2. Descrierea succintéi a solutiei de racordare corelatd cu evolutia puterii aprobate, stabilits prin figa de
solufie nr. 1005851836:
a) punctul de racordare este stabilit 1a nivelul de tensiune 400 V Ia CD aferenta PTA 1 BALTA ARSA
{cupacitiiile energetice la care se realizeazd racordarea);
b) instalatia de racordare existentil in momentul emiterii avizului gi care se mentine (pentru situatia unui
loc de consum existent, dac#l instalatiile corespund puterii aprobsate prin prezentul aviz tehnic de
racordare): NU ESTE CAZUL
c) hucriiri pentru reatizarea instalatici de racordare: Racordarea se va face pe JT din CD aferenta PTA 1
BALTA ARSA 1x160 kVA, 20/0.4 kV plecare nr. 3, printr-un cablu subteran 0.4 kV NAZXBY
3x240+120 mmp in lungime de circa 440 ml pana la o firida E2+4 (1.3.1) montata pe domeniul public l2
limita de proprietate. Firida 1.3.1 proiectata va fi prevazuta cu o PP cu Rpp sub 4 ohmi. Din firida E2+4
nr, 1.3.1 se va alimenta cu cablu NA2XBY 3x25+16 mmp # § ml un BMPT PAFS 63A echipsat cu
intrerupator tetrapolar =In—63A montat pe soclu in beton pe domeniul public (conform Aviz CA nr 142
din 12.02.2025). Certificatu! de urbanism si autorizatia de construire pentru instalatiile proiectate pe tarif
de racordare se vor obtine in numele comunei Comi si vor fi insotite de planuri anexa la C.U/A.C. vizate
spre neschimbare
In cazul utilizatorilor clienti finali casnici, costurile pentru achizifia gi montarea gruputui de msurare a
energiei electrice, sau, dupa caz, a blocului de misura gi proteciie, complet echipat, sunt suportate de citre
operatorul de refea.
Instalatia electrici de racordare se va realiza in baza unui proiect tehnic.
d) lucréri ce trebuie efectuate pentru intérirea retelei electtice definute de operatorul de retea, in amonte de
punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordirii utilizatorului, defalcate
conform urmatoarelor categorii:
i.lucriiri de intéirire determinate de necesitatea asigurdirii conditiilor tehnice in vederea consmului
puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum in cauzé: Se va inlocui CD 1-2 existenta cu CD
1-3+2R, se vor inlocui coloanele JT CD-trefo. Se va demonta contorul monofazat ituminat public din
CD si se va monte in BMPm 32A pe stalp 1.1.1 care va alimenta un punct de aprindere nou montat
pe suport # valoare lucrari de intarire 40.269,66 lei cu TVA # termen executie 36 luni
ii. lucréri de intirire pentru crearea condifiilor tehnice necesare racordrii mai multor locuri de
consum / de consam §i de producere: NU ESTE CAZUL

€) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensivme 400 V, la/in/pe BMPT (elementul fizic unde se
racordeaza grupul de masurare) .

f) miisurarea energiei electrice se realizeazii prin contor electronic trifazat multitarif de energie electrica
pentru energie activa si energie reactiva consumata si debitata, cu posib ilitatea inregistrarii puterii
maxime, cu curbl de sarcina cu interfata de comunicatie la distanta si modem de comunicatie in vederea
integrarii in sistemul de telecitire AMR cu 3 echipaje, clas de precizie 1 sau mai mica, in montaj direct,

ATR nr. 1005866343 / 13.02.2025
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fi racordati si alti utilizatori, Tn conditiile si la termenele previizute in reglementiirile in vigoare,

8. (1) In situatia previizuti 1a art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligefia s3 constituie o garantie
financiar in favoarea operatorului de retea, in valoare de - nu este cazul lei, reprezentéind - nu este cazul
-% din valoares tarifului de racordare, cu urmétoarea/urmitoarele formé/forme: scrisoare de garantie
bancard / depozit bancar 1a termen / plath directd clitre operatorul de retea.

(2) Texmenul in care wtilizatorul are obligatia s# constituie garantia financiaré previizuts la alin. (1),
situntiile in care garantia financiar¥ poate fi executats dc operatorul de refes, precum ¢i situatiile In care
aceasta fnceteazli/se restituic utilizatorului se prevad in contractul de racordare.

9, (1) Termenul estimat pentru realizarea de clitre operatorul de refea a lucriirilor de intiirire este de maxim
36 luni de 1a incheierea contractului de racordare, pentru lucréirile precizate la punctul 2 lit d) subpet. i gi -
NU ESTE CAZUL -, pentru lucrifrile precizate la punctul 2 lit. d) subpet. ii.

(2) Termenul §i conditiile de realizare de clitre operatorul de retea a lucrérilor de intdrire precizate la
punctul 2 lit d) se previid in contractul de racordare.

(3) Necesitatea realizirii lucriirilor de intlirire precizate la punctul 2 lit d) subpet. ii) este influentathi de
aparitia Jocurilor de consum/de consum gi de producere care au fost lvate in considerare 1n calcuiele pentra
regimurile de functioare ce au determinat lucrdirile de intlirire respective.

(4) Costurile pentru reslizarea lucrfirilor de intérire a retelei electrice care nu pot fi finantate de operatorul
de refea in perioada imediat urmitoare sunt in valoare de 40.269,66 lei, inclusiv TVA, pentru lucririle
precizate la punctal 2 lit d) subpet. i 5i 0.00 lei, inclusiv TVA, pentru lucriirile precizate la punctul 2 lit d)
subpct. ii (se completeazi numai dachi este cazul).

{5) In situatia in care, din urmiitoarele motive: NU ESTE CAZUL, operatorul de retea nu are posibilitatea
realizlirii lucriirilor de intirire péni la data solicitat3 pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare,
utilizatorul poate opta pentru una dintre urmlitoarele variante:

a) renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) améAnarea realizdirii obiectivului pe amplasamentul respectiv, pand la finalizarea lucrarilor de intarire de
citre operatorul de refea. in acest caz, utilizatorul si operatorul de refea incheie contractul de racordare cu
obligatia operatorului de refea de reten de a realiza lucriirile de intéirire la termenul precizat la alin. (1);

¢) dezvoltares in etape & obiectivului cu tncadrarea in fimita de putere aprobatd firfi realizarea lycrérilor de
intiirire, precizeti in tabelul de la punctul 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de refea pentru lucriirile de intlirire a refelei in amonte de
punctul de racordare, in cazul in care motivul intirzierii se datoreazs faptulni ok respectivele costuri nu
sunt previizute in programul de investitii al operatorului de regea. In conditiile in care utilizatorul opteazit
pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se retuneazg de citre operatorul de refea printr-o
modalitate convenits intre pirti, ce urmeaz3 a fi previzuts In contractul de racordare.

10. (1) Pentru proiectarea si executarea lucriirilor din categoria previizuti la pet. 2 lit. ¢), operatorul de
retea incheie un contract de achizitie publici pentru proiectarea si/sau executarea de lucréiti cu un operator
economic atestat de autoritatea competents, respecténd procedurile de atribuire a contractului de achizitie
publici.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea sifsan executarea lucrlirilor din
categoria celor previizute Ja pet. 2 lit. ©) se poate incheia prin una dintre urmétoarele modalititi:

8) de cétre operatorul de retea cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de citre utilizator, in
conditiile In care utilizatorul cere in scris, explicit, acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea
contractului de racordare;

b) de catre utilizator cu un anumit operator economic atestat, desemnat de clifre acesta, in conditiile in care
utilizatorul a notificat in scris, explicit, acest lucru operatorului de regea, fnainte de incheierea contractului
de racordare.

(3) Operatorut de retea proiecteazii si executh lucriirile previzute la pet. 2 lit. d) cu personal propriu sau
atribuie contractul de achizitie publica pentru proiectare/executare de lueréri unui operator economic
atestat, respectind procedurile de atribuire a contractului de achizitie publics.

(4) n situatiile previzute la alin. (2), tariful de racordare previizut la pet. 6 alin. (1) se recalculeaza
conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si proiectantul si/sau
constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni in negocierea dintre utilizator
si proiectantul si/sau constructorui pe care acesta l-a ales.

(5) Instalatiile rezultate in urras lucriirilor previizute la pet. 2 lit, ¢) finantate de citre utilizatori sunt fu
proprictatea acestora si sunt exploatate de ciitre operatorul de retea, in baza unei conventii-cadru initiste de
citre operator, avind ca obiect predarea in exploatare de citre utilizator operatorului a instalatiei de
racordare receptionate si puse in functiune, Instalatiile rezultate in urma lucririlor previizute 1a pet. 2 fit. ¢)
finantate de clitre operstorii de retea sunt in proprietatea acestora.

(6) Instalatiile rezultate in urma lucriirilor prevazute la pet. 2 lit. ¢) peniru racordarea ia rejeaus de joasi
tensiune a utilizatorilor clienti casnici, 8 persoanclor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale, a
intreprinderilor familiale i institutiilor publice intrd in proprietatea operatorului de distributie, in

ATR nr. 1005866343 / 13.02.2025
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151 SO , lungime............ , SECHUNG....vreeene

17. (1) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv,
acesta este valabil pani la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobati pentru etapa
final¥, mentionath la punctul 1, dacli nu intervine anterior una dintre situatiile previizute la alin. (2).

(2) In cazul in care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentu! aviz tehnic de racordare igi
inceteazit valabilitetea fo urmétoarele situatii:

a) in termen de 12 luni de la emitere, dacs nu a fost incheiat contractul de racordare;
b) la rezilierea contractului de racordare clruia ii este anexat.

¢) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor / autorizatiilor sau a perioadei de valabilitate a
aproblirilor legale in baza clirora a fost emis avizul tehnic de racordare;

d) in cazul in care documentele previizute la art. 14 alin. (1°1) din Regulament se anulcaza printr-o
hotéirfre judecitoreasch definitivi, emisa in perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;

€) la incetarea valabilititii acordurilor/ autorizatiilor si/sau a aprobrilor legale in baza ctirora a fost emis
avizul telmic de racordare pentru orice temei, constatati prin hotirére judeclitoreasch definitivi.

18. (1) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum
temporar/ocazional, acesta este valabil pini# la deta -nu este cazul- (data expirdirii valabilitii{ii antorizatiei
de construire sau a aprobérilor legale in baza cirota a fost emis).

(2) fn situatia previizuts 1a alin. (1), prezentul aviz tehic de racordare f5i inceteazi valabilitatea 1a data
incet#irii pentru orice cauzé, constatatd prin hotéirire judecitoreasci definitivil i irevocabild, a valabilititii
autorizatiei de construire gi/sau a aprobérilor legale n baza ciirora a fost emis avizul tehnic de racordare.
(3) In situstis in care prezentul aviz tehic de racordare este emis pentru un loc de consum
temporar/ocazional,acesta constituie anex la contractul pentru transportul/distribufia/furnizares encrgiei
electrice.

19. (1) Prezentul aviz tehnic de racordare se transmite solicitantului racordarii. In situatia in care
utilizatorul a adtesat cererea de racordare prin intermediul unui Imputernicit sau prin furnizorul de energie
electrics, dup# caz, prezentul aviz tehnic de racordare se travsmite atdt solicitantului racordnii, cdt §i
utilizatorului.

(2) Solicitantul racord#rii/Utilizatorul poate contesta prezentul aviz tehnic de racordare la operatorul de
retea in termen de 30 de zile de 1a data comunicirii acestuia.

20, Alte conditii (in fimctie de ceringele specifice utilizatonelui, posibilititile oferite de caracteristicile §i
starea refelelor existente sau impuse de normele in vigoare):

Certificatul de urbanism si autorizatia de construire pentru instalatiile proiectate pe tarif de racordare se
vor obtine in numele ¢ omunei Comni si vor fi insotite de planuri anexa la CU./A.C. vizate spre
neschimbare

Lucriiri instalajie utilizare

INSTALATIA DE UTILIZARE VA FIREALIZATA PRIN GRIJA BENEFICIARULUL In instaletia de
utilizare se va monta o priza de pamant cu Rp MATMIC DE 4 OHMI. Coloana, dimensionata
corespunzator puterii solicitate, prevazuta cu nul de protectie de la grupa de masurs Ia tabloul de
distributie al locului de consum, se va realiza conform prevedetilor normativelor 17, STAS 12604, prin
separarea in instalatia de utilizare a conductoarelor cu rol de neutru de lucru (N}, respectiv neutru de
protectie (PE). Executantul instalatiei de utilizare va asigura legatura nulului de protectie la priza de
pamant nou construita. La terminarea lucraritor, beneficiarul va prezenta dosarul definitiv al instalatiei
clectrice de alimentare, respectiv dosarul instalatiei de utilizare.

in cazul alimentérii cu energie electrica a unor motoare pentru care o succesiune incorects a fazelor unei

tensiuni de alimentare poste genera o situatie periculoass sau o deteriorare a maginii, in instalatia de
utilizare va fi previizuti o protectie pentru succesiunea fazelor.

ATR nr. 1005866343 / 13.02.2025
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Anexa 1

Fig#i calcul tarif racordare DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42
540554 Tirgu Mures

deigaz.ro

Valoarea tarifului de racordare stabilith conform reglementérilor in vigoare |2 data emiterii prezentului
aviz (conform legislatiei in vigoare), este de 184756.21 lei si este compus din:
T=Tr+Tu= 184756.21 Lei (incl. TVA), din care:

- 184613.41 Lei (inclusiv TVA) reprezintii componenta TR a tarifului de racordare corespunziitoare
instalatiei de racordare din amonte de punctul de delimitare, din care:

- 154146.23 lei (inclusiv TVA) tarif calculat pe baza de indici, conform Ord. ANRE 11/2014,

- 28262.50 lei (inclusiv TVA) contravaloarea cheltuielilor legate de reslizarea subtraversarii, de desfacere
si refacere carosabil, conform art. 17 alin. 4 din Ord. ANRE 11/2014

-2204.68 lei (inclusiv TVA) contravaloarea avizelor, acordurilor, conform prevederi Anexa 2 la Ord.
ANRE 141/2014

- 142.80 lei (inclusiv TVA) reprezint componenta TU a tarifului de racordare corespunziitoare verifickrii
dosarului instaletiei de utilizare gi punerii sub tensiune & acestei instalatii.
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Adninistratie)

Cristian Secosan
(Directori Generali)
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(Adj.)
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Sediul Central: Térgu Mures
CUL 10976687
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Dep. managementul
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Echipa racordare retee
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Nationala 36
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F

1005866343

Numér aviz
13.02.2025
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Coord. Echips Racosd. Ret. El.
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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA CORNI
[eutoritatea administrafiel publice emitente ™)
Nr. 2008 din 28 martie 2025

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 13 din 28 martie 2025

IN SCOPUL: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CENTRU SOCIAL MULTIFUNCTIONAL, SAT
BALTA ARSA, COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI inscris In CF 52113PC7 ™

Cs urmare a Cereril adresate deﬂ COMUNA CORNI CIF 3748508 (prin consllier investitii Brehusscu

Dorel / CNP 1660511070038), cu demieﬂlulz )/sadlul n judetul .....BOTOBANL......... . Funigipiulforagul/comunsa
...... CORML..........., satul ......CORNL......, sectorul ........, ¢od pogtal ..717085.., str. OCTAV BANCILA nv. 15,
bl. .z, 86 s B s, 8P e, lelefonsfex 0231538110[0761100155 e-mall
primariacornibotosanii@gmail.com, inregistrats la nr.2848 din 27.03.2026,

pentru imobilul — teren gl/sau constructli —, situat In judetul. BOTOSANI muniiplulisragul/comunsa
...CORNI ..., satul...BALTA ARSA...., secionil......., cod pogtal .....717086....., sir. ...... SCOLH..... A, .=.... bl

s BG. ez €L seiziony 8P. wurmis 82U Identificet prin® plan de shuatie 1:5000, Inravllan Balta Arsa, Intravien
sat COmI comuna Corni, jude;ul Botoani extras harta Intravilan sat Balta Arsa - Scara 1 : 2.000, extras PUG
intravilan eat Balta Arsa 1:2000- UTR 20.

In temeiul regiementdirilor Documentatiel de urbanism nr.11539/2009, feza PUG/RUZARUD,

aprobatd prin hotdrarea Consiiului Judsjean/Local CORNL nr. 34 /23.12.2010 cu prelungire prin HCL
nr.78/29.12.2023,

n conformitate cu prevederile Legil nr. 60/1681, privind suiorizarea executsisi lucrarilor de constructh,
republicat®, cu modificsirile i completérile ulierioare,
SE CERT !sF ICA:

iDIC :

Terenuri situate in intravilenul administrativ al comunei Balta A ludetul Botogani, conform PUG aprobat.

Terenuri afiste in domenlul public al comunel Coml, Anexa nr. 7 - Inventand bunurllor care aparjin domeniului public af

comunel Comi, judetul Botogani. i {1

Drept de PROPRlETATE dobandite prin Lege,cota actuala jt/1;

Terenwrile nu se afiél Intr-0 zon# de interes arheclogic sau in vecinitatea unor zone/clédirl aflate pe lista cu
monumente [storice sau de arhitecturs.

imobliele nu sunt grevate de sarcini.

2. My
Folosinta actualé: - teren cu catesom de folosinid: ¢l de comunicatil sl curti constructll.
Destinafia stabllitd prin PUG: sunt permisiuni pentru efectuare lucréri de alimentare gi de Intérire rejele; nu existé
interzicsre peniru utilizerea privind alimentarea cu energie electrici.
Teren intravilan amplasat in UTR 20; sat Balta Arsa, comuna Corni, judeul Boto;anl

; POt
localutém Balta Ar_qg. )

}

"1 Numele gl prenumele solicitarului,
3 Adresa eolichantulul,
* Date de identificare a imobilulul — teren g¥sau constructil — conform Cereril pantru emiterea Certificatului de urbaniem
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3. REGIMUL TEHNIC :
Suprefaia pentru care se emiie certificatul de urbanism th scopui desfiintariiiconsiruirii, conform zona studiaia din
plan de amplasament s! delimitare Imobll, este de 880 mp. POT MAXIM 30% - pentru constructiiis nol; CUT: -
0,90 mp. ADC / mp teren ~ pentru constructiile noi; Se pot autoriza constructii din domeniul cbiectivelor de utilitate
publica pe amplasamente rezervate sau pe nol emplasamente.
Pentru funciiunile publice propuse, se admit gl cidii parter - cu Waifiml mari, subordonate programelor
respactive; Nu se limiteazi fniifimea dar se recomanda un control al pesspectivelor sl siluetelor ce vor rezulte;
Ciadirile noi sau mocificiirile / reconstructille de cladiri existente se vor integra tn caracterul general al zonel gi se
vor armoniza cu clidiriie tnvecinate ca arhitecturd 9i finisaje; Fafadele postericare i laterale vor fi tratate
arhitectural |a aceslagi nivel cu fafada principaid. Accesul In spafifle cu functiuni publice se va face cu trepte, cat
gl cu rampe ce vor asigura interventia mijloacelor de stingere a incendiilor, dar §l e persoansior cu dizabilitati,
Toate cladirile vor fi racordate la retelele ediitare existente gi se vor cButa solufil pentru a suplini lipsa unor
rejele; Sistematizarea verticald a terenului se va realiza astfel tncat scurgerea apelor meteorice de pe
acoperiguri, copertind gl de pe terenul amenejat 53 se facd citre un sistem intemn de canalizare — fiird sa
afecteze proprietafile Invecinate;Se va acorda o atenfie specialli problemelor vizuale ridicate de trensportul
energiel. Nu se admi retele de gaze naturale, de termoficare sau slectrice seriene;Nu se admit firlde de gaze
naturale sau tablourl electrice decéit In zonele anexe, ingccesibile publiculul larg gi numai In nige. Se vor Intoemi
studii geotehnice si planuri topografice pentru toate lucriirile de construcjil.
Se vor urméri acfiunlle ce ummiresc proteciia mediului gi se vor sancliona drastic Incéickrie normelor de
protectie & mediului natural si constrult. .
Procentul de Ocupare a Terenulul maxim va fi 30% pentru construciile noi; Se va admite de ciire administraia
locals, construciia de imobile nol , cu depéigiea POT - ulul de numal In cazurl justificats, prin Intocmirea de
Pianuri Urbanistice de Delaliu co se vor aviza h cadrul Conslliul Local CORNI gi Consiliul Judejean BOTOSANI.
Se va admite de ciitre administrefia localdt, constructia de imobile noi, cu depégirea CUT - ului numal n cezurl
justificate prin Intocmirea de Planuri Urbanistice de Detellu ce se vor aviza In Consiliul Local CORNI ¢! Consiliul
Judetean BOTOSANI,

Prezentul certificat de urbanism poete fi ulilizat/ru-poate-fi-ulilizat in scoput declarat 4 pentrufintruchi:

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CENTRU SOCIAL MULTIFUNCTIONAL, SAT BALTA

ARSA, COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI Inscris In CF 52113 PC 7™
9 Scopul emitert corlificatulul da urbanism conform preciziini soficitentului, formulats In cesere

Certificatul de urbanism nu {ine loc de autorizatje de construire / desfilngare
sl nu conferd dreptul de a executs lucriirl de constructil

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :

In scopul sborkirii documentatiel pentru autorizares executird lucrirllor de construcll — de
construlre/de desfiintare — solicitantul se va adress sutoritkfi competente pentru  proteciis
mediuiul : Agentia pentru Protectia Mediulul Botosen, B-dul Mihai Eminsacu 44, telefon : +40234584135, fax :
+40231584138, www.apmbolosaniro (autoritates competants pentru protecia mediulul, adresa), {Denumires §i adresa acestals
86 pereonalizeaz prin grije sutoriidti administratlel publica emitente.)

In aplicarea Directivei Consliiului 85337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectslor anumitor
proiecte publice gl private asupra mediulul, modificats prin Directiva Consiliulul 97/11/CE g¢i prin DIrecl!va
Conslliulul gi Partlamentulul European 2003/35/CE privind participarea publiculuf la elaborares enumitor planuri gi
programe n legéturé cu mediu! §i modificares, cu privire la participarea publiculu] §i sccesul la justifie, a
Directivel 857337/CEE §i & Directivei 88/81/CE, prin ceriificatul de urbanism se comunica solicitantulul obligagia
de a coniacla autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta s& anelizeze i sii decidd, dup cez,
tncadramalneed incadrarea proiectulul investiiei publice/private tn lista projectelor supuse evalulirll impactuui
asupra mediulul.

In aplicarea prevederilor Directivel Consiliului BS/337/CEE, procedura de emitare a acordulul de mediu
se desfasoard dupdl emiterea certificatului de urbanism, enterior depunerii documentsiiei peniru autorizarea
executdril lucrdirilor de constructii la autoritatea administratlel publice competente.

In vederes satiefacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competents pentru proteciia mediului stabilegte mecanismul asiguréirii consultéirll publice, centralizéiii opfiunilor
publicului gi formulitril unul punct de vedere oficlal cu privire la realizarea investiiel In acord cu rezultatele
consulidrii publice. In aceste condijil:

Dup¥ primirea prezentulii certificat de urbarism, tiularul are obligefia de & se prezenie le auloritetes competents pentry
proteciia mediulul in vederca evaludini inifisle a investijiel §f stebilin] demarlini proceduri] de evaluere & impactului asupre
mediutui gl/sav & procedyril de evaluare adecvsts.

In urma evalusini inifiale & notificiril privind intengis de realizare & prolectului se va emite punciul de vedere al aulorilifii

comcetente pentru proleciia mediuful

In shtuafla In care autoriates compelents pertru proteciie mediuiul stabllegle efectuarea evaludrii impactuli
esupra mediulul gi/sau a evalulinli adecvate, solicHantul are obligafie de a notlfica acest fapt auloritdlii
administrafiel publice competente cu privire la menfineres cerenlf pentry eulorizarea executsrd lucrliriior de
construcifi

In situafie 'n care, dupd emiterea certificatulul de urbanism orl pe parcureul derullinil proceduril de avaluare @ impactulul
esupra mediului, solicitantu! renunté 1a intentia de reslizare & investifiel, acesta are obligatia de & notifica acest fapt autoritéi

administrale! publice competenta,
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5. GEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fl Insofiti de urmiitosreie
documente:

@) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titiulul asupra imobilukil, teren gi/sau construclli, sau, dupé caz, exirasul de plan cadastral
actualizat la zi ¢i extrasul de carte funciara de informare actuslizat la i, In cazul In care legea nu dispune aitfel
(copie legalizats)

¢) documentatia tehnicd — D.T., dup# caz (2 exemplare originale):

D.T.AC. O D.T.0OE. 0O D.T.AD.

d) avizele gl acordurile de amplasament stabllite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize sl acorduri privind utllitdfile urbane §i Infrastructura (cople):

f alimentare cu apdi O gaze naturale Alte avize/acordurl

O canalizare 0O telefonizare O eereenrirarconns

X alimentars cu energle electricd [ salubritate

O alimentare cu energis termicé 0 transport urban PRI rveane
d.2) avize gl acorduri privind: )

{1 securltatea la incendiu [ protsciia civilé [ saniitatea populatiel

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiel publice centrale gi/sau ale serviciilor descantralizate ale
acestora (cople)

Acordul Administratiel Publice i Acorgul proprietariior de terenurl afsctate de lucrirl,
HCL drept da folosinta terenuri aferente stalp! tnafars zonel de sigurangi (dsce ests cazul)
[RiContract pe baza carula so executs lucrares .

d.4) studli de specialitate (1 exemplar originai)
(Xl Verificator prolact atestat ANRE.
Xl Plan de situstic vizat OCPI
Verificator prolect /PLAN FUNDATII STALPI DACAESTE ARMATA

X e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritiiti competente pentru protectia mediului ;
f) Documentele de platsi ale urm3toarelor taxe (cople).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frezentul certificat de urbanism are valabllitate de ...... 24....... {uni de la data emiteril.

Conducsitorul auforitafii Secretar genera! al comunel,
administratiel publice emfiente ***, (P

PRIMAR RALUCA MAR,;A__&BDBONAOHE
Valerian Vnrvqgu/é
ST }
uncin sumele;prefumele i seminbiur) P —— P A R
LS.
Arhitect-gef =™
inspeclor sup

ing.Gabris] U niuc Urzica

ya/",

------------------

inimele, prehisaole g semndis)

Achitat taxa de : ... 8 - 15. lel, conform Chitantei nr......c
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In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind sutorizarea executérit lucrérilor de constructil,
republicats, cu modific&rile i completéirile ulterioare,

se prelungegte velabilitatea
Certificatului de urbanism

deladatade................. pandi ladatade .................

Dupa aceastd datd, o noud prelungire a valabilitiétii nu este posibilé, solicitantul urmand s& obfing, n
condifiile legii, un alt certificat de urbanism.

Conducétorul autorilslii Secretar qenera! / Secretar,
administretiei pubilce emitents ***, eeesrsreasenernnabaserennnne vrevemsmasine
.............................................. {numele, prenumah ¢i samnihra)

{functia, numele, prenumele gl semnisturs)
L.
Arhitect-gef ***?

-----------------------------------------

{numsle, prenumele ;i semnﬂum)

Data prefungirll valabititsti : ..... .

Achitattaxe de: ................... 16, conform Chitantei nr................... L« (1 TN
Transmis solicitantuluile data de ............ directiprin pogta

*} Sp completenzd, dups caz

— Conalliulil judetesn ;

— Priméria Munlcipiului Bucuresti ,
~- Prim#iria Sectorulul .... al Municiplulul Bucuresti ;
~ Priméria Munlnlplulul et
— Priméria Oreguiul ...
~— Priméria Comunel ..........coavienns ;
“1 Scopul emiterii cartificatulul de urbanlsm confonr precizéril soliciantului, formulets n cerare

= Se completeazs, dup8 cez ; — pregedintele ConsiBulul judelean

— primaru! general al municipiulul Bucuregt

~—- primarul sectorulu .... al municiplului Bucuresti

— primar.

*) Se va semna, dupd caz, de ciitre arhitectul-gaf sau ,penin; arhitectu! gef" de céltre persoene cu nesponsabliitate I domentul
amena|éril teritoriului ¢i urbanismuiul precizindu-se funetia ¢l titlul profesional.




ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
PRIMARIA COMUNEI CORNI

MR 3769 DIN__(¥.0%. %w2(

ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM
NR. 13 DIN 28.03.2025

Pentru ,,,, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CENTRU SOCIAL
MULTIFUNCTIONAL, SAT BALTA ARSA, COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI
INSCRIS IN CF 52113 PC 7;*

Investitia se va realiza;

Partial pe DS 18 -NC 55189- proprietar comuna CORNI- S =228 mp,
Partial pe DS 17- NC 55190 proprietar comuna CORNI S= 547 mp;
Partial pe DS 39- NC 55265 proprietar comuna CORNI 8= 2854 mp;

S total=3629 mp
PRIMAR SECRETAR AL UAT,

VALERIAN VARVARUC RALUCA MARIA ANDRO.’#_._’_.»?.(_‘HE

. Semnat digital de

valerian o ARAITECTSEF
ata. RéZ N p

Varvaruc ;42747 0300 ING. GABRIEL ULINIUC URZICA

s

-~ ¥
y A



ANRE Nr. 8/2025
Verificator de proiecte

ing. Buruiani Bogdan

CNP 1710226070035

Certificat ANRE - Autorizatia nr. 202020011/22.10.2020

Referat verificator proiect ANRE,

Privind verificarea tehnics de calitate la cerinjele exprimate de art. 4 din Legea 440/2002:
Lucrarea nr. 41/2025: ,,ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI
SOCIAL MULTIFUNCTIONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA CORNI,
JUDETUL BOTOSANI” - tarif de racordare

Date de identificare

Nume §i prenume verificator: Buruiani Bogdan

Proiectant: S.C. BIARAL S.R.L., Mun. Botogani, str. L.C. Briitianu, nr. 64,

Beneficiar, sursa de finantare: COMUNA CORNI;

Amplasament: sat BALTA ARSA, comuna CORNI judetul Botogani:

Raport detaliat privind verificarea documentatiei:

5.1. Existenta avizelor si acordurilor legale,

5.2. Puncte de vedere cu privire la solufia adoptati:

¢ Situatia energetica din zond
Beneficiarul investitiei, COMUNA CORNI, are in derulare un proiect de construire & unui
centru social multifunctional in localitatea BALTA ARSA. Pentru a pune in functiune acest
obiectiv, beneficiarul lucriirii a depus o cerere pentru aviz tehnic de racordare, opténd pentru o
alimentare cu energie electrich trifazatd. Avénd in vedere puterea solicitatd din avizul tehnic de
racordare emis, va fi necesar realizarea unei plecéiri subterane de joasi teniune dintr-un post de
transformare aerian existent.

¢ Solutia de realizare a lucriirii:
Pentru sporul de putere solicitat, s-a avizat fisa de solujie cu nr. 1005711767 in sedina CA §i
conform avizului tehnic de racordare emis, sunt necesare urmétoarele lucréri:
I) Lucriiri pe tarif de racordare:
- se va realiza o plecare separati nr. 3 din CD aferents PTA 1 BALTA ARSA, 20/0,4 kV - 1x160
kVA, realizatii cu cablu de tip NA2XBY 3x240+120 mmp Al, in lungime de circa 440 m;

- la capiitul traseului subteran de joasi tensiune se va monta o firidd de tip E2+4, montatd pe suport
de beton pe domeniu! public la limita de proprietate;

- firida proiectatsi va avea nr. 1.3.1 si va fi previizutsl cu o prizi de pimént cu rezistenta de dispersie
sub 4 ohmi;
- din firida proietat¥ se va alimenta cu cablu de tip NA2XBY 3x25+16 mmp Al, in lungime de 5 m,
un BLOC BMPT PAFS 63 A, ce va fi montat pe suport de beton la limita de proprietate;
- se va inscriptiona blocul de mésuri §i protectie trifazat cu numérul locului de consum;
Traseul retelei proiectate este cel figurat in planga nr. 2.

5.3. Norme juridice aplicate: documentatia s-a elaborat {innd cont de prevederile Ordinului

nr. 1013 din 6 iunie 2001 privind aprobarea structurii continutului Documentatiei standard pentru

elaborarea §i prezentarea ofertei pentru achizitia publicd de servicii i OUG 34/19.04.2006 —
Atribuirea contractelor de achizitie publica.

5.4. Asigurarea informatiilor necesare pentrn materiale,executie, control, receptie:
- verificarea executiei lucrfirilor, receptia la terminarea acestora, la PIF §i receptia definitivé se
realizeazii conform Programului de calitate (PCCVI).

5.5. Criterii de performanti tehnico-economicii:

AN 1 I =



- instalatiile sunt proiectate in conformitate cu prevederile prescriptiilor energetice in vigoare gi in
conformitate cu strategia S.C. DELGAZ Grid S.A.;
5.6, Asigurarea cu personal atestat sau autorizat:
- pentru executia lucrdrilor se acceptd numai furnizori de servicii atestati de ANRE conform Ord.
54 si 55/2005
5.7. Norme de protectia muncii §i PSI si evaluarea impactului asupra mediului:
- in capitolul Misuri de securitate §i protectia muncii, ISU si protectia mediului inconjurdtor, se
mentioneazii prevederile care trebuie respectate atit pentru execuiia céit §i pentru perioada de
exploatarea §i siinlitatea in munci;
- legea nr. 319/2006 - privind securitatea §i siniitatea fn munca
- legea 265/2006 - Legea protectiei mediului;
- HGR 300/02.03.2006 - privind cerinfele minime de securitate §i sfinfitate pentru santierele
temporare sau mobile;
- IP-SSM-02-DEE - Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru distributia energiei
electrice /DEGR;
- Legea 307/2006 - privind ap#rarea impotriva incendiilor.
5.8. Partea economicii:
- documentatia cuprinde devizul general al lucriirii care se anexeazsi la documentatie §i care este
elaborat In conformitate cu HGR 28/09.01.2008;
6. Documente prezentate la verificare:
A. PIESE SCRISE
Foaie de semn#turi
Foaie de cuprins
Certificat de Urbanism nr. 13/28.03.2025
Aviz de amplasament DEGR ~ energie
Acordul administratiei publice
Hotarére Consiliu Local drept de folosinti terenuria aferente stélpi
Contract de proiectare §i executie
Referate verificator proiect ANRE
Ridicare topografic vizati OCPI
Aviz de la Agentia de Protectia Mediului Botogani
Memoriu tehnic
Planul calititii
Deviz general

B. PIESE DESENATE
Plan cu incadrarea in zoné - plansa 1
Plan cu situafia proiectats — plansele 2A si 2B
Schema electric monofilari a racordului de joas# tensiune — planga 3
Detaliu executie profil tip ,,M” joas# tensiune — plansa 4
Detaliu executie profil tip ,,I”* joas# tensiune — planga 5
Detaliu de montare pe suport de beton a firidei E2+4 — plansa 6
Schema electric a firidei E2-+4 — planga 7
Detaliu executie pp 4 Q la stilpii LEA joasi tensiune — planga 8
Detaliu de montare pe suport de beton a unui BMPT — plansa 9
Detaliu de identificare §i semnalizare borne LES 0,4 kV — plansa 10A, 10B §i 10C
Detaliu de identificare, semnalizare §i avertizare firidd E2+4 — plansa 11
Detaliu de identificare, semnalizare §i avertizare FDCE/BMPM/BMPT - planga 12
Detaliu de identificare prizi de pimént - planga 13
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7. Data finalizéirii activitiitilor de verificare a documentatiei: 06.2025

Concluzii asupra verificiirii:
- Tehnologiile constructive utilizate respectiv reglementairile tehnice in vigoare privind calitatea
lucriirilor de montaj pentru echipamente §i instalatii tehnologice industriale;
- Lucririle se incadreaza in normele de sinitate, igien, securitate & muncii §i protectia mediului;
- In urma verificéirii proiectului se considers c#i acesta este corespunzitor pentru faza verificats,
semnéndu-se §i stampildndu-se conform Regulamentului privind verificarea tehnicé de calitate a
proiectelor.

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exemplare
Verificator de proiecte atestat
ing. Bogdan Buruiana
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PT/DTAC

MEMORIU TEHNIC
(1) DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivalui de investitii: ,ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A
CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCTIONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA
CORNI, JUDETUL BOTOSANY” - faza PT/DTAC;

1.2. Amplassmentul obiectivului: sat BALTA ARSA, comuna CORNI, judeful Botogani,
conform plangei nr. 1.

1.3. Beneficiarul investitiei: COMUNA CORNI;

1.4. Elaboratorul documentatiei: S.C. BIARAL S.R.L.;

1.5. Prezentarea leriirii: documentatia se prezint4 intr-un sigur volum cu avize, piese scrise,

piese desenate §i partea ecconomici.

(2) INFORMATI GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situatia actuali i informatii despre entitaten responsabill cu implementarea

proiectului

Beneficiarul investitiei, COMUNA CORNI, are in derulare un proiect de construire a unui
centru social multifunctional in localitatea BALTA ARSA. Pentru a pune in functiune acest
obiectiv, beneficiarul Iucririi a depus o cerere pentru aviz tehnic de racordare, optind pentru o
alimentare cu energie electrics trifazatd. Avand in vedere puterea solicitati din avizul tehnic de
racordare emis, va fi necesar realizarea unei plecsiri subterane de joasi teniune dintr-un post de
transformare aerian existent.

s Caracleristicile tehknice ale viitorului consumator

Conform solufiei avizate in baza fisei de solutie nr. 1005851836/23.01.2025 - ATR
1005866343/13.02.2025, realizarea lucrarii constst in construirea unui plecsiri subterane de joasi
tensiune buclate.

in zona in care este amplasat noul obiectiv existd PTA 1 BALIA ARSA.

» Documente care stau la baza elabordrii documentafiel  |~-:cr2::2 \z2tomz 3 % Rezamentare

- Avizul Tehnic de Racordare 1005866343 din 13.02.2025 IImenil Ererze

- Minuta incheiatd cu reprezentantii DEGR

- Plan de situatie BUR LBOGDAN
- Linii directoare privind standardizarea O.R. chp 17608b¥072625

2.2. Descrierea investitiei L :

» Concluziile analizei datelor tehnice existente privind sithatia actaali: =2 =2 =% ¢ corie

fn situatia actuals, in zons obiectivului existi PTA 1 BAITA ARSA, post.de transformpre de
unde sunt alimentati consumatori casnici §i tergiari.

= Necesitatea §i oportunitatea promovirii investifiei

Asigurarea conditiilor tehnice necesare racordarii viitorului utilizator la refeaua electrici de
distributie publics.

2.3. Solugia de realizare a lucriirii:

Pentru alimentarea cu energie electrich a noului obiectiv, s-2 avizat fisa de solutie cu nr.
1005851836 in sedinta CA §i conform avizului tehnic de racordare emis, sunt necesare urmiitoarele
lucriiri:

I) Lucriiri pe tarif de racordare:
- se va realiza o plecare separat¥ nr. 3 din CD aferenti PTA 1 BALTA ARSA, 20/0,4 kV ~ 1x160

kVA, realizati cu cablu de tip NA2XBY 3x240+120 mmp Al, in lungime de circa 440 m;
- 1a capitul traseului subteran de joas# tensiune se va monta o firidé de tip E2-+4, montaté pe suport
de beton pe domeniul public la limita de proprietate;

1
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- firida proiectatii va avea nr. 1.3.1 §i va fi previizutsi cu o priz#i de pimént cu rezistenta de dispersie
sub 4 ohmi;

- din firida proietatii se va alimenta cu cablu de tip NA2XBY 3x25+16 mmp Al, in lungime de 5 m,
un BLOC BMPT PAFS 63 A, ce va fi montat pe suport de beton la limita de proprietate;

- se va inscriptiona blocul de méisur# §i protectie trifazat cu numérul locului de consum;

Traseul refelei proiectate este cel figurat in plangele nr. 2.
2.4. Caracteristicile principale ale instalatiilor proiectate
Se prezintﬁ in continuare caracteristicile minime recomandate a fi indeplinitc de noile
echipamente §i materiale ce se vor folosi la executia lucrérii, pentru:
Racordul snbteran de joasi tensiune va fi realizat cu cablu de tip NA2XBY 3x240+120 mmp

\/ Priza de piimint:

fn instalatia proiectate se va monta o prizi de pimént care in functie de locul de montare/rolul lor
de protectie vor avea valori ale rezistentei de dispersie Ry <4 Q

Priza de punere la pimént se compune din priza orizontal, formati din platbandii de OL-Zn 40x4
mm §i din priza vertical formats din electrozi din {eavé de ofel zincat cu ¢ = 2*, in lungime de 2,5
m fiecare, sudati de platbanda orizontald §i ingropai in pimént cu partea superioars la cel putin 0,8
m adéncime.

Prizele de pimént se vor executa in conformitate cu: IRE - Ip-30/2004, STAS 12604/5-90, STAS
4102/85, RE-I1227/2002 i NTE 001/03/00.

2.5, Miisuri de protecfie impotrivs tensiunilor de atingere gi de pas se asiguri prin executia de
prize de péimént:

Pentru protectia impotriva atingerilor indirecte, toate partile metalice care in mod normal nu sunt
sub tensiune, dar care se pot afla sub tensiune periculoas ca urmare a unui defect de izolatie, se vor
conecta la instalatia de legare la pimént ca mijloc principal de protectie (legturi, conductori de
leghturé).

Plecénd de la aceastd premlzﬁ, pentru protectia impotriva electrocutdirilor prin atingere indirecti
s-a previizut montare unei prize de pémant de 4 Q, Ja firidacunr, 1.3.1.

Prizele de pimént se vor executa in conformitate cu: IRE - Ip-30/2004 TAS STAS
4102/85, RE-1 227/2002 si NTE 001/03/00. -13TiEEz etz o2 Regerentare

Conform STAS 12604/4-89, se racordeazi la instaletia de protecgle impotnva ‘éléctrocutdrilor p
atingere indirect# toate elementele care nu fac parte din circuitul c r care inm
accidental, in urma unui defect pot fi puse sub Il:’ensiune. Wﬁwf&ﬁ& OGDAN

2.6. M#isuri pentru situatii de urgenti Q[:szsonszs

Se vor respecta prevederile Ord. MAI nr. 163/28.02.2007 - pentru[aprob( s Normelor gene
impotriva incendiilor, L 307/2006 privind apéirarea impotriva ince hdn ilo I’-H;f[_lgqg"ﬁﬁ‘&i
siguranta la foc a constructiilor. : \sazrooiitaa

2.7. Miisuri fatii de factorii poluan{i die zoni: in zona in care se amplaseaza noile instalaiu, nu

existd surse poluante, iar instalatiile electrice, atét cele existente, cft §i cele proiectate nu afecteazi
mediul Inconjuritor §i nu prezint# pericol de poluare.

2.8. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

o Miisuri generale de protectie ¢ muncii

La racordarea, la punerea in functie, la exploatarea de probi si la exploatarea instalaiilor se va
respecta IP - SSM - 02 - DEE a O.R.

Lucriirile proiectate se incadreazi in prevederile de securitate si siniitatea muncii in vigosare, nu
este necesari elaborarea de norme noi de protectia muncii.

La execufia lucriirilor proiectate se va respecta Legea 319/14.07.2006 - Legea securitatii i
sin#t#tii In munci, toate prevederile normativelor in vigoare privind evitarea accidentelor precum §i
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asigurarea gabaritelor intre refelele proiectate i cele existente precum si fatd de celelalte refele de
utilit4ti sau obiective existente in zond.
De asemeneca se vor respecta:
- HG 1425/2006 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 - Legea
securit¥{ii si s¥n#tétii in munci, cu modificarile §i completiirile ulterioare;
- IPSSM-02-DEE — Instructiuni proprii in munci pentru distributia energiei electrice - O.R;
- Normele §i instructiunile interne ale executantului lucrérii;
- HG 300/2006 - Hotarfire privind cerintele minime de securitate §i sinifitate pentru santierele
temporare sau mobile;
- HG 971/2006 - Hotéirare privind cerinjele minime pentru semnalizaren de securitate §i sau de
sinditate la locul de munck;
- Hotirfrea nr. 1048 din 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate §i s&nitate pentru
utilizarea de ciitre lucriitori a echipamentelor individuale de protectie:la: locul-de i
toate prevederile normativelor in vigoare privind evitarea dentelor, -
gabaritelor intre retelele projectate si cele existente, precum si fatd de celela
obiective existente in zon&. BUR
Unitstii de executie 1i revine rispunderea integraldi pentru: J

- respectarea normelor de protectia muncii; ‘

- asigurarea corectitudinii §i calitfitii lucriirilor, conform docu

reglementirilor in vigoare ce stau la baza executiei acestora;

- efectuarea probelor §i a incerciirilor necesare in vederea punerii
= Norme de securitate i siiniitate a muncii in faza de executie =

Executantul va respecta toate instructiunile proprii de securitate §i sinitate in muncé specifice
precum §i IPSSM~02-DEE: Instructiuni proprii in munca pentru distribujia energiei electrice ale
OR. Executantul rispunde de realizarea lucriirilor in conditii care s asigure evitarea accidentelor de
munci §i imboln#virilor profesionale. In acest scop este obligat:

- s& aplice prevederile cuprinse in legislatia §i normele de securitate a muncii, precum §i prescriptiile
din documentatia tehnic# privind executarea lucrérilor,

- si execute toate lucriirile previizute in documentatia tehnici in scopul unei utilizdri vlterioare a
lucrarilor de constructii in conditii de securitate;

- s& remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectudirii probelor, precum si cele constatate la
receptia lucriirilor.

- va identifica factorii de risc pe faze de executie si va lua mésuri de eliminare, reducere si evitare a
producerii de evenimente, conform cu actele normative specifice;

- va acorda atentie deosebitsi lucriirilor executate in apropierea instalatiilor aflate sub tensiune, cu
respectarea distangelor normate iar racordarea la instalatiile existente se va face cu lipsa totalé a
tensiunii;

fn acest sens, se va respecta cu strictete prevederea art. 22 din Legea 319/2006 conform clruia
fiecare lucritor trebuie si isi desfigoare activitatea, in conformitate cu pregétirea §i instruirea sa
precum §i cu instructiunile primite din partea angajatorului astfel incét s3 nu expuni la pericol de
accidentare sau imbolniivire profesionald atit propria persoan# cét si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munci.

s Norme de securitate §i siniitate a muncii in faza de exploatare.

Beneficiarul lucréirii va respecta toate instructiunile proprii de securitate §i siniitate in muncl
specifice, precum §i cele ale operatorului [IPSSM-02-DEE: Instructiuni proprii in muncé pentru
distributia energiei electrice ale O.R.

Beneficiarul rispunde de preluarea si exploatarea lucriirilor de constructii-montaj in conditii care
s# asigure securitatea muncii. In acest sens are obligatia:

- si analizeze proiectul d.p.d.v. al masurilor de securitate a muncii i, in cazul cind constati
deficiente, lipsuri sau neconcordante fati de legislatia in vigoare, sé ceard proiectantului remedierea

ror
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deficienfelor constatate, completarea documentatiei sau punerea in concordanti a acesteia cu cele
din legislatie;
- s# colaboreze cu proiectantul si executantul in scopul rezolvirii anumitor probleme de executie;

- s# refuze receptia lucririlor de constructii-montaj atunci cind constaté cii nu sunt realizate de cétre
executant toate misurile de securitate a muncii.

2.9. Managementsl mediului

Instalatiile electnee, atéit cele existente cét §i cele noi, nu impun luarea de mésuri speciale pentru
protectia mediului i a apei. Se vor lua misurile impuse de legislatia actuals in vederea evitirii
producerii de fenomene ce pot afecta mediul.

- constructorul este obligat s& mpecte pe tot parcursul executdrii lucriirilor, prevederile urmiitoarelor
reglementiiri, pentru a reduce la minim impactul asupra mediului:

Nr. Simbol prevedere
ert. ‘ legalii/reglementare Denumire prevedere legalih:egw —
1. | OU nr. 195/22.12.2005 | Privind proteciia mediului B ey A il
Legea r.
2. 265/29.06.2006 Aprobarea OU 195/22.12.2005 ! 8UR éﬂﬁ NA BOGDA
Pentru modificarea si completarqa Olé W ind
3. | OUnr. 11417102007 | PSR MO0 T 2005, Ry
Pentru modificarea i completarea OU 195/2005:: pmanda
4, IOUnr. 164/19.11.2008 protectia mediului F\ St ::5.:21
5. | OUnr. 68/28.062007 | Privind raspunderea de mediu cu refert
repararea prejudiciului asupra mediului
Pentru modificarea si completarea OUG nr. 68/2007 privind
6. | OUnr. 15/25.02.2009 raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
| prejudicivlui asupra mediulni
Legesa or Pentru aprobarea OUG nr. 15/2009 pentru modificarea si
7. g " | completarea QUG nr.68/2007 privind rispunderea de mediu cu
308/06.10.2009 . e Do g 3 .
referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului
8. | HGnr. 1076/08 07. 2004 ;rg.lgg m;st::lhrea procedurii de evaluare de mediu pentru planuri
9 Ordin MAPPM nr. 756/ | Pentru aprobarea Reglementdrii privind evaluarea poludrii
1 03.11.1997 mediului
10.! OU 152/30, 10.11.2005 | Privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
Pentru aprobarea Ordonan;el de urgenta a Guvernului nr.
11.| Legea 84/05 '04'2_006 152/2005 privind prevenirea §i controlul integrat al polufirii
12.| Legea nr. 107/1996 Legea apelor
13.|Legea nr. 3102806. | periry modificarea si completarea Legii apelor ar. 107/1996
Legea nr. . . ..
14. 112/04.05.2006 Pentru modificarea gi completarea Legii apelor nr. 107/1996 |
Privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs
15.| HG 1756/06.122006 | 4o ocpipamente destinate utilizarii in exterior a cladirilor
16.| HG 321/14. 04. 2005 (R) | Privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant
17.| Lepea nr. 211/2011 Legea privind regimul deseurilor
Privind evidenta gestiunii deseurilor §i pentrn aprobarea listei
18.| HG 856/16.08.2002 cuprinzéind deseurile, inclusiv deseurile periculoase
Privind gestionarea deseurilor de echipamente electrice §i
_ 19.| HG 1037/2010 electronice
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Nr. Simbeo} prevedere ]
crt. | legali/reglementare Denumire prevedere legalii/reglementare

Privind stabilirea criteriilor de acceptare §i procedurilor
20 Ordinul MMGA nr. | preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista

*| 95/12.02.2005 nationala a deseurilor acceptabile in fiecare clasa de depozit de
deseuri
21 Ordin MAPM/757/ | Pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea
*126.11. 2004 deseurilor

22.| HG nr. 235/07.03.2007 | Privind gestionarea uleiurilor uzate

23.| HG nr. 621/23.06.2005 Privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

Pentru modificarea §i completarea HG nr. 621/2005 privind
24.| HG nr. 1872/21.12.2006 gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

25 Legea nr. | Privind regimul substantelor §i preparatelor chimice periculoase
‘| 360/02.09.2003

2 Legea nr. | Pentru modificarea si completarea Legii nr. 36072003 privind
*| 263/05.10.2005 regimul substanielor si preparatelor chimice periculoase

Pentru abrogarea OUG nr, 200/2000 privind clasificarea,
27.| OU nr. 145/04.11.2008 | etichetarea si ambalareq -substantelor -gi: preparatelor |chimice
| periculoase oy e

Privind regimul produseldr si serViciilor care ot pu 1perico|
28 HG 1022110092002 | oo e oy BRI

Constructorul are obligatia s& achizitioneze materialele |itilizgie, cu docufitenteleale infotire in
care se precizeazi de citre produciitor dac¥ se utilizeaza sulistante si prepuyate chimice pe! culoase
in conditiile previizute de legislatie. Pentru aceastd categorie ¢ produse sevh soliciia-figa tehnics de
securitate, in conformitate cu HG 200/2000, modificats § Y

coripletats. prit, OUG- nr. 145/2008,
referitoare la clasificarea, etichetarea si ambalarea substanteOT 3T [rcparaielor chimice periculoase,
fish care trebuie si contind toate informatiile necesare pentru a asigura protecfia omului §i a
mediului inconjuritor. Nu sunt necesare dotiri speciale in acest sens.

Pentru degeurile inerte constind in beton, fundatii si elemente prefabricate din beton, asfalturi
fard confinut de substante periculoase, pimént §i pietre fird continut de substante periculoase,
materiale ceramice, sticld si resturi izolatori din portelan, rezultate in urme lucririlor din instalatiile
electrice prestatorul rispunde de colectares, transportul §i depozitarea acestora in amplasamentele
agentilor economici autorizati.

Constructoru! are obligatia de a reda terenul in starea §i conditiile initiale.

Retelele electrice proiectate nu afecteazi mediul inconjuriitor.

Punerea in functiune a instalatiilor electrice proiectate este conditionati de prezentarea de citre
constructor a documentelor prin care se atesti cii deseurile nevalorificabile au fost depozitate
definitiv, intr-un spatiu autcrizat.

Ca urmare a aplicirii legislatiei 5i reglementdrilor de mediu, constructorul va lua toate masurile
necesare de protectie a factorilor de mediu.

Proiectantul si executantul se obligs si respecte legislatia §i reglementirile specifice de protectie
a mediului si s# ia toate misurile privind protectia factorilor de mediu, respectiv:

- protectia calitéitii apelor - constructorul nu va afecta calitatea apelor de suprafagii/subterane prin
depozitarea de degeuri rezultate din lucrare sau de la echipamentele proprii;

- protectia solului §i subsolului - se interzice deversarea pe sol a substanfelor periculoase
(combustibili, uleiuri, vopsele, etc. );

- protectia asezdivilor umane §i a altor obiective de interes public - constructorul are obligatia s&
rezolve reclamatiile §i sesiziirile aplirute din propria ving, la predarea lucréirii ciitre beneficiar aceasta
va fi liber¥ de orice reclamatie sau sesizare;
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- gospoddrirea substantelor toxice si periculoase - echipamentele §i instalatiile din lucrare nu confin
substante toxice §i periculoase;
- gestionarea deseurilor - constructorul are obligatia gestiondirii deseurilor §i de depozitare a
acestora in locul indicat de beneficiar sau de reprezentantii administragiei locale.
- protectia calitdtii aerului - utilajele si mijloacele de transport trebuie si corespundi din punct de
vedere tehnic pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie;

De asemenea in scopul reducerii impactului asupra mediului constructorul are obligatia si
asigure:
- depozitarea materialele necesare numai in locuri special amenajate §i marcate;
- dupi terminarea lucréirilor si adune i s¥ transporte la sediul prestatorului toate materialele rimase
si sculele folosite;
- colectarea selectivi a degeurilor rezultate in urma lucritrilor aga Incét si nu riméni in teren si si
degradeze sau polueze zonade constructii;
- se va limita deplasarea echipelor §i a echipamentului numai pe ciile de acces aprobate;
- orice eveniment de mediu apérut din vina executantului in timpul lucriirii va fi anunftat imediat
beneficiarului, iar inlaturarea efectelor se va face pe cheltuiala executantului lucriirii.
- situatiile speciale, incidentele tehnice si accidentele de mediu care pot determina impact
semnificativ asupra mediului inconjurator, periclitand calitatea acestuia, vor fi comunicate in timp
util, la beneficiar

- este interzis# arderea/neutralizarea §i abandonarea degeulilor m““mstal '“f'e 4V “locuri
amp

1o Ere

neautorjzate acestui scop.

Avénd in vedere aspectele de mediu care pot apare cu c-cazTB@(
proiectate, nu se impune monitorizarea factorilor de mediu. I ’

2.10. Managementul calitiitii:

Produsele care se vor achizifiona pentru realizarea lucriirii, p
sunt certificati in sistemul de management al calit#tii, conform
respectiirii legislatiei in vigoare privind achizitiile de produse si

Se vor respecta prevederile din Ordonanta nr. 20 din 18.08.2010 pnvmd stabilirea unor masuri
pentru aplicarea unitar a legislatiei UE care armonizeaz# conditiile de comercializare a produselor.

2.11. Tehnologii de executie

La executia lucrérilor proiectate se vor respecta tehnologule existente redate in figele tehnologice
si normativele in vigoare. Pentru toate echlpamentele si utilajele noi se vor respecta cu strictete
prevederile fiselor tehnologice a cirtilor tehnice si a cataloagelor speclﬁce. in completarea misurilor
previizute la acest capitol, privind lucririle de montare, punere in functiune §i exploatarea noilor
echipamente, beneficiarul lucrdrii precum si constructorul lucrérii vor respecta instructiunile de
exploatare puse la dispozitie de citre furnizorii de echipamente.

De asemenea se vor achizitiona §i introduce in lucrare numai acele materiale gi echipamente care
se incadreazi in strategia agreatd de O.R. i rispund cerintelor tehnice si de calitate solicitate prin
specificatiile tehnice corespunzitoare fiecArui echipament/material.

2.12, Standarde, normative, prescriptii ce trebuie respectate in realizarea lueririi
A. Acte legislative, normative §i prescriptii energetice care reglementeazd domeniul investifiei.

- Legea 319/14.07.2006 - Legea securititii §i sénéitétii in muncé;

- IPSSM -02-DEE- Instructiuni proprii in munc# pentru distributia energiei electrice — O.R;

- Normele §i instructiunile interne/ proprii ale executantului lucririi;

- PE 155/1992 — Normativ privind proiectarea §i executarea brangamentelor electrice pentru
clidiri civile;

- PE 022-3-1983 - Prescriptii generale de proiectare a regelelor electrice (republicate in 1993)
modificarea 1(1990);

- PE 103/1992 — Instructiuni pentru dimensionarea §i verificarea instalatiilor electroenergetice la
solicitfiri mecanice si termice in conditiile curentilor de scurtcircuit;
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— 1.RE-Ip 49-86-Indreptar de proiectare a refelelor de distributie publick;
- 1.RE - Ip 45 — 90 — Indreptar de proiectare a protectiilor prin relee gi sigurante fuzibile in PT si in
reteaua de joasd tensiune;
~ 1.RE-Ip 30/2004 ~ Indreptar de proiectare i executne a instalatiilor de legare Ia pimént;
~NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;
—I17-2011-Normativ pentru proiectarea, executia i exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor.
B. Reglementiiri legale aplicabile pe parcursul executiei si exploatdrii instalatiilor:
—FS 4-82 — Executarea instalatiilor de legare la pimént in statii, posturi de transformare si linii
electrice;
~3.RE-123-88 — Instructiuni de exploatare §i intrefinere a instalatiilor de legare la pimént;
—FS 17-87 — Montarea aparatelor de JT in statii §i posturi de transformare,
—3.1. RE — 1 42-1982 — Instructiuni tehnologice de lucru sub tensiune in instalaiile electrice de
joasti tensiune,
—FC 1-84 — Montarea §i demontarea cablurilor de energie electrics cueasiuni la 35 kV,
—FC 15-85 — Executarea mangoanelor si terminalelor pe cabluride enqrpie de'::kV- e izedin- PN Gyaro]
~C 140-1986 — Normativ pentru executarea lucririlor din beton gi betbn armat} - <méniv: Erargiei
—Ip 79-97-Instructiune pentru determinarea performantelor retelelor dei ie de.joast 5i MT;
—NTE 002/03/00 (PE 116/94) — Normativ pentru incercéiri §i mésur WM @GBMI
elech'lce, Cf\. ., J"SEEO]ZGZG
- LLRE-Ip 30/2004 — Indreptar de proiectare §i executie a mstalamlor e Legare 1
~C 140-1986 — Normativ pentru executarea lucririlor din beton §i b on o]
—~HGR 457/2003 ~ privind asigurarea securitifii utilizatorilor de
tensiune;
—PE 116/1994 — Normativ de incercéri si méisuritori la echipamente §i instalatii electrice,
—PE 016/1996 — Normativ tehnic de reparatii la echipamentele si instalatiile energetice;
—3,1RE-I 15/87 — Instructiuni privind calibrarea, inlocuirea §i evidenfa siguranteior fuzibile
(republicate in 1995);
—L 587/2002 — pentru modificarea art. 40 din Legea 10/95 privind calitatea In constructii;
—OG 95/1999 — privind calitatea lucririlor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale;
—L 440/2002 — — pentru aprobarea OG 95/1999 - privind calitatea lucrérilor de montaj pentru utilsje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale;
—HG 273/1994 — Regulament de receptie a lucriirilor de constructii i instalatii aferente acestora §i
punerii in functiune a capacitiifii de productie;
—PE 003/1979 — Nomenclator de verific#ri, incercari §i probe privind montajul, punerea in functiune
si darea in exploatare a instalatiilor energetice. Modificarea 1 (1984).
- Cataloage §i oferte de produse care aplicid tehnologie de ultimd generatie solicitatd prin
standardizarca OR
- IP-SSM 33 (EE)- Semnalizarea de securitate §i/sau sén#tate a instalagiilor electrice.
- Legea 10 /1995 — Legea privind calitatea in constructii;
Actele normative mentionate explicit la acest capitol precum §i cele amintite in tot continutul
prezentei documentatii devin obligatorii pentru executantul lucrérii.
Normativele mentionate devin obligatorii, rispunderea privind respectarea lor revine in totalitate
beneficiarului i unitiiii care va executa lucrarea.
La executia lucririlor proiectate constructorul are obligatia de a respecta toate instructiunile si
prevederile normativelor mentionate, precum si prevederile speciale cuprinse in figele tehnologice
specifice naturii lucririlor.
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2.13. Conditii de receptie, m3suriitori, aspect, etc.

¢ Conditii restrictive privind protectia instalatiilor si protectia muncii

La receptia lucrérilor proiectate se va urmdri dac au fost respectate toate prevederile prezentei
documentatii §i a normativelor in vigoare in scopul function#irii corecte a instalatiilor. Se va urmdri
dack au fost respectate gabaritele fats de alte utilitéti, constructii §i daci au fost asigurate toate
conditiile pentru evitarea accidentelor. Se va verifica daci echipamentele i materialele introduse in
lucrare respectsi conditiile impuse, cele prezentate in specificagiile tehnice i dac# au fost montate
echipamente calibrate in scopul functiondrii selective a protectiilor. De asemenea se va verifica daci
valorile miisursitorilor efectuate conform PE 116/94 se incadreaza in limitele prescrise de norme.
Receptia lucriirii este condifionati de existenfa declaratici de conformitate conform HG
1022/09.2002- privind regimul produselor i serviciilor (peniru execufia lucririi din partea
executantului) care port pune in pericol viata, siin#itatea, securitatea muncii §i protectia mediului.

¢ Conditii impuse pentru protectia medinlui:

Se va urmiri daci la finalul lucriirii terenul pe care s-au executat lucriiri a fost readus la forma
initiald i nu s-a provocat impact negativ asupra mediului inconjuritor.

(3). CAIET DE SARCINI

3.1. BREVIAR DE CALCULE

a) dimensionarea cablurilor LES de joas# tensiune s-a fiicut in functie de puterea solicitata §i cu
respectarea standardiziirii DEGR.

b) dimensionarea prizei de padmént - Priza de pimént se va executa in conformitate cu ,,
Indrumarul de proiectare i executie a instalatiilor de legare la pdmant>-1RE-Ip-30/2004, STAS
12604/5-90, STAS 4102/85, RE-I 227/2002 i NTE 001/03/00.

3.2. Date tehnice ale investifiei

a) Zona 5i amplasamentul;

Instalaiile electrice proiectate se amplaseazi pe teren dompaiv-public-aflat-tn—adminici
Municipiului Botosani. Amplasamentul §i traseul instalatie” 'profeéiqtg:u-é{tjiétﬁ"e‘i@éﬁ ote
prevederile normativului NTE 007/08/00. R e et LrergE

b) Statutul juridic al terenului ce urmeazi s fie ocupat; A

Suprafata de teren ocupatii cu instalatii noi: BUR Um -OG DAN
- s¢ vor ocupa 220 m? - pentru portiunea de racord subteran NP )79 0826072626
- se vor ocupa 2 m? - firidd, BMPT si pp; Vavificsiar 32 277 Dt s nste 2 lactrice

¢) Studii de teren: - Studii topografice i D0 WRSSAG Rt 4PN

Amplasarea echipamentelor si instalatiilor se face in conformy Al planil dg:sifiatie’ proi
Acest plan a fost intocmit in baza méisurétorilor din teren.

d) Caracteristicile principale ale obiectivului de investitii

= Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

- Clima §i fenomenele naturale specifice zonei

Conform NTE 001/03/00 din punct de vedere al indicelui cronokeraunic, instalatiile electrice
analizate sunt amplasate in zona “D* (<70 ore/an).

Conform NTE 003/04/00 din punct de vedere al condiiilor meteorologice, instalatiile electrice
sunt situate in zona climato - meteorologicé “C

Din punct de vedere al terenului, zona se incadreazi in grupa B, cu masa specificd de 1,6-1,8
t/mc, rezistivitatea specifici a solului 40-150 Ohmi x m, presiunea admisibili a terenului 1- 2 kg/mp,
nivelul maxim al apelor freatice este aprox. - 8m.

Adancimea de inghet a terenului, din zona in care sunt amplasate refelele electrice proiectate, este
de 110 cm.

in zona in care se executs lucriirile proiectate, nu existi surse poluante, iar instalatiile electrice,
att cele existente cét §i cele proiectate, nu afecteazi mediul inconjuritor §i nu prezints pericol de
poluare,
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~ Geologie §i seismicitate

Din punct de vedere macroseismic refeaua analizati se afld in zona de intensitate seismicé cu Tc
- 0,7 sec, Ks-0,2 g — conform P 100-1/2004.

- Date privind incadrarea in amplasament

fn zonele in care se executd retele electrice proiectate nu exist? ape — riuri, phrfuri §i nici
amenajéri de ape — lacuri, iazuri.

= Principalele utilsje i echipamente utilizate in realizarea lucririi

Produsele care se vor achizitiona pentru realizarea lucririi, vor fi procurate de la furnizorii care
sunt certificati in sistemul de management al calitd{ii, conform SR EN ISO 9001:2015 si in
conditiile respectiirii legislatiei in vigoare privind achizitiile de produse si calitatea produselor.

= Miisurarea energiei electrice: se va realiza prin montarea unui contor electronic trifazat
multitarif de energie electrici pentru energie activii §i energie reactivii consumata §i debitath, cu
posibilitatea tnregistririi puterii maxime, cu curba de sarcini cu interfafi de comunicatie la distanti
si modem de comunicatie in vederea integrérii in sistemul de telecitire AMR cu 3 echipaje, clasa de
precizie B sau mai mic8, in montaj direct, Imax=100 A, Un=3x230/400 V sau gama extins# §i
acoperitoare, montat in BMPT 63 A, amplasat pe suport de beton la limita de proprictate, conform
specificatiilor DELGAZ Grid. Contorul §i toate elementele componente ale grupului de masura vor
avea posibilitatea sigiléirii impotriva interventiilor neautorizate (structura grupului de mésurare a
energiei electrice, tipul contorului, integrarea in sistemul de comunicatie, cerintele tehnice minime
pentru echipamentele de m#surare, inclusive pentru transformatoarele de mésurare);

» Delimitarea instalatiflor ~ punctul de delimitare intre operatorul de refea §i viitorul consumator
va fi pe joash tensiune la borna de iegire din intrerupitorul automat tetrapolar spre consummator
montat in BMPT, in sensul c& in amonte instalatia apartine operatorului de refea, iar in aval instalatia
apartine utilizatorului.

3.3. Situatia existentd a utilitii{ilor i analizii de consum

Accesul la lucriri se face pe cllile de acces/drumurile existente.

Pentru comunicatii se va utiliza sistemul de telefonie mobila.

Organizarea de santier este sarcina uniti{ii constructoare. Decontarea cheltuielilor se va face in
limita valorii cuprinse in devizul general pe baza unei documentatii intocmite de ciitre executant.

Protejarea lucrdrilor executate gi a materialelor din santier intrd in sarcina executantului pan la
receptia definitivé a lucririlor.

Necesarul de energie electrica, apd potabill §i tehnologicd, pe intreaga perioadi de lucru a
santierului va fi asiguratii din sursele existente.

Atét pe parcursul lucrérilor cdt gi dups terminarea acestora executantul se va preocupa de:

- curéifenia in santier;
- degajarea péiméntului rezultat din s¥p#turi.
Pe toatii durata lucréirilor executantul va lua mésuri pentru a51gurarea serviciilor igienico-sanitare

pentru tot personalul care lucreazi.

:-.-.\. 13te2 Aaicnz 3 de Regement
3.4. Nominalizarea planselor care guverneazi lucrarea | "n Demenivt Er:_lc, e
- Plan cu incadrarea in zon — plansa 1 o
- Plan cu situatia proiectati — plangele 2A si 2B BURU‘!ANA BROGDAN

- Schema electrici monofilard a racordului de joas tensiune — plansa 3
- Detaliu executie profil tip ,,M” joasi tensiume — planga 4

- Detaliu executie profil tip ,,I” joass tensiune — planga 5 IR LR V.
- Detaliu de montare pe suport de beton a firidei E2+4 — plansa 6 RS Y
- Schema electricé a firidei E2-+4 — plansa 7 B

f NPl‘l_}’Q BR6072626

\\

wgr2 2t glectrice
o

g e aaas
P

- Detaliu executie pp 4 Q la stélpii LEA joasi tensiune — planga 8

- Detaliu de montare pe suport de beton & unui BMPT — plansa 9

- Detaliu de identificare i semnalizare borne LES 0,4 kV — plangele 10A, 10B si 10C
- Detaliu de identificare, semnalizare si avertizare firid E2-+4 — plansa 11

- Detaliu de identificare, semnalizare §i avertizare FDCE/BMPM/BMPT - plansa 12
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- Detaliu de identificare priz#i de pimént — planga 13
3.5. Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiel lucrlirii
s Liste cu cantitiifi de lucriri:
Listele cu cantitifi de lucréiri sunt prezentate in devizele anexate documentatiei. Principalele
capacititi necesare exccutiei lucrfirii de racordare sunt:
- Montare LES 0,4 kV: 0.445 km;
- Montare firidi E2+4: 1 buc.;
- Montare BMPT: 1 buc.;
- Prizéi de p#imént sub 4 ohmi: 1 buc.;
3.6. Ordinea de executie, probe, teste, verificiiri
+ Programe de executie a lucririlor
Lucriirile proiectate se vor executa in baza programelor intocmite de executant si aprobate de
operatorul de refea.
Termenul de executie a lucririi este — conform contractului de executie luc r.'m
* Faze determinante de executie (conform Legii 10/1995) EEERE IS g;fe mentare

gl

4§ OGDAN
3 § 0v2626

nzel de pﬁtﬁan

LES 0,4 kV: N TR
- Verificarea rezistentei de izolatie a fazelor ; forid

PRIZELE DE PAMANT |BU ’f Ul
a. verificare/mésurare prize de pimént J CNP |
- Documente care se incheie:

- proces verbal de lucriiri ascunse privind realizarea ﬂmdanilor sl e;secmsa
- Participanti: . EERAT

- constructor; N\

- beneficiar;

- proiectant.

Constructorul va ehbera buletine de mé#surfitori pentru rezistentele prizelor de pamént.

3.7. Probe, teste, verificiiri

Punerea in funcliune a instalatiilor se va face numai dupd verificirile corespunzitoare,
riispunziitor de respectarea normelor de securitate gi sinitate a muncii fiind personalul de executie si
exploatare ins#ircinat in acest scop.

- Se vor respecta prevederile urmiitoarelor normative:
- PE 116/1994 — Normativ de incerciiri i masuratori la echipamente §i instalafii electrice
- PE 003/2000 — Normativ de verific#ri, incercéri §i probe privind montajul, punerea iIn functiune §i
darea in exploatare a instalatiilor energetice

Racordarea instalatiilor noi, la instalatiile existente, se face obligatoriu pe baza autorizagiei de
lucru emis# in termen si conform situatiei concrete din teren, cu intreruperea totali a tensiunii.

Verificirile si ncercirile dinaintea predirii in exploatare a instalafiilor noi trebuic astfel
concepute, organizate §i desfiisurate incét s se previndi accidentele prin electrocutare sau de orice
altd naturd si exploziile.

La receptia lucrérilor se va urméri:

- respectarea gabaritelor fati de alte instalatii san obiective;

- existenta prizelor de pimént §i incadrarea lor in valorile stabilite;

- indeplinirea tuturor conditiilor impuse in documentagie si a prevederilor normelor privind executia
lucririlor proiectate;

- legarea la priza de pimént a tuturor elementelor metalice care in mod normal nu fac parte din
circuitul electric, dar pot fi puse accidental sub tensiune.

Punerea in functiune a instalatiilor noi se face numai dupdi efectuarea verificirilor PRAM a
tuturor echipamentelor si utilajelor instalatiei proiectate. Incercirile PRAM se efectueazii de ciitre
formatia de lucru specializatsi pentru aceste lucriiri, in conformitate cu prevederile din ,,Normativul
de incercliri §i m#isurdtori la echipamente si instalafii electrice” - PE 116/94 si FT specifice in
vigoare.

10
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3.8. Conditii de receptie, misur#tori, aspect, etc.
» Conditii restrictive privind protectia instalatiilor si protectia muncii
La receptia lucritrilor proiectate se va urmiri daci au fost respectate toate prevederile prezentei

documentatii §i a normativelor in vigoare in scopul functiondrii corecte a instalatiilor. S¢ va urmdri
dac#i au fost respectate gabaritele fatd de alte utilitfi, constructii §i dacd au fost asigurate toate
conditiile pentru evitarea accidentelor. Se va verifica dac# echipamentele §i materialele introduse in
lucrare respectd conditiile impuse, cele prezentate in specificatiile tehnice §i dacs au fost montate
echipamente calibrate in scopul funcfionérii selective a protectiilor. De asemenea se va verifica dacd
valorile méisuriitorilor efectuate conform PE 116/94 se incadreazi in limitele prescrise de norme.

» Conditii impuse pentru protectia mediului:

Se va urmiiri dac# la finalut lucririi terenul pe care s-au executat lucriiri a fost readus la forma
initials si nu s-a provocat impact negativ asupra mediului inconjurdtor.

3.9. Semnalizarea instalatiilor

Se va urmiiri ca toate instalatiile proiectate s# fie inscriptionate in conformitate cu - IP-SSM 33
(EE) - Semnalizarea de securitate §i /sau s#n3tate a instalatiilor electrice ed. 9.

¢ Semnalizarea de identificare - aceasti semnalizare se realizeazi pe firidd i BMPT.

¢ Semnalizarea de avertizare se realizeazii pe firid si BMPT.

Semnalizarea de identificare §i cea de avertizare se supravegheazi de clitre subunitatea care
exploateaz instalatia electrica.

3.10. Avize gl acorduri

Pentru executia lucririlor proiectate au fost obtinute toate avizele $TatoraurilE; TeSpecye— 1
- Avizul Tehnic de Racordare 1005866343 din 13.02.2025

- CU nr, 13 din 28.03.2025 /\ g [\

- Avize obfinute in baza certificatului de urbanism BURUIANSBEGDAN

(4) PRECIZARI FINALE CAPR790820R7 2626
Lucririle proiectate se vor executa cu respectarea prescripfiilgr; normelor; normativeior gi-figelor

tehnice in vigoare, executantul avind obligatia de a anunfa beneficiarul §iprmect’énhqzéat de
inceperea lucririi. e —
Eventualele necorelfiri intre proiect §i situatia din teren vor fi aduse la cunogtinta proiectantului in
timp util, pentru a se efectua corectiile necesare.
Executantul are obligatia de a respecta toate conditiile impuse prin avizele obtinute.

fNTOCMIT,
ing. Blkna Adochitei

1
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+ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCTIONAL DIN LOCALITATEA BALTA

ARSA, COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI”

LISTA SPECIFICATIILOR TEHNICE IN BAZA CARORA SE VOR ACHIZITIONA MATERIALELE

FOLOSITE LA LUCRARE

Nr. | LISTA SPECIFICATII TEHNICE | COD | DATA INTRARE IN VIGOARE | NIVEL TENSIUNE | EDITIE/ ACTUALIZARE
Firida de distributic de joas¥ tensione | STO0L 02.04.2024 T AB
Bloc de miisuri gi protectie trifazat STe03 01.11.2024 T A12
Cabluri de joasi tensiune STI61 11.10.2022 T — —AS
e —mrTe ST

o~

.BURUM’NE\X%\GDAN
C\P 17908 26%70626

[P




BENEFICIAR: COMUNA CORNI
PROIECTANT: S.C. BIARAL S.R.L.

GRADUL DE INCARCARE A INSTALATIILOR

ANEXA 2

+ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCTIONAL DIN
LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA CORNI JUDETUL BOTOSANI"

1. DATE TEHNICE A CONSUMATORULUI

- tensiunes de utilizare Un=

- puterea instalata Pi=
- puteres maxima simultan absorbita Pmsa=
- factorul de putere mediv =
Imss =
Smsa =

ksim

2. GRADUL DE INCARCARE A INSTALATHLOR - TRAFO

04
3596
2657

085
459
317

0.85

wens

BURL[JIA

Cng 17308 X072626

Conform misurittoritor de sarcindi
PTCZ 1404 SITUATIA EXISTENTA
= SN TRAFO = 160 kVA
o § masurst max = 67 kVA
« Kine = 42.0%

50.0%

PROIECTANT
ing. Elena Adochitei
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Lucrarea nr. 412025 - ,ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI SOCIAL |
" MULTIFUNCTIONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA CORNI, JUDETUL
BOTOSANI”

“ S.C, BIARAL S.R.L. BOTOSANI

PT+CS

Plan de securitate si siiniitate a muncii
pentru lucrarea

1. INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV
1.1. Denumirea lucririi: ,ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI SOCIAL
MULTIFUNCTIONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA CORNI, JUDETUL
BOTOSANI” — FAZA PT+CS;
1.2. Adresa santierului: sat BALTA ARSA, comuna CORNJ, judetul Botosani;
1.3. Beneficiarul lucririi: COMUNA CORNI;
1.4, Manager de proiect: ing. Cristian Priscéiruté;
1.5. Proiectantul lucririi: S.C. BIARAL S.R.L.
1.6. Data inceperii lucrérilor: 2025 (dup# obtinerea autorizatiei de constructie si a ordinului de
incepere a lucririi).
1.7. Durata estimativi a lucrérilor: 2 luni.
1.8. Numirul maxim de lucriitori (estimativ): 8

2. MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI
Organizarea gantierului pentru realizarea lucriirilor proiectate s va amenaja in zona PTA 1
BALTA ARSA.

3. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT
PREZENTA RISCURI PENTRU SANATATEA $I SECURITATEA LUCRATORILOR
S-au identificat urm&toarele riscuri:
- lucrul in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune - risc de electrocutare prin
manipularea necorespunziitoare a sculelor;
- lucrul la indltime — risc de accidentare prin céidere;
- lucrul in preajma instalatiilor de ridicat, macarale — risc de cidere a sarcinii;
- scule electrice de méni — risc de electrocutare;
- manipulare — risc de accidentare;
- transport auto — risc de traurnatisme;
- conditii climatice — tisc de degeraturi, imbolnaviri
- lucrul in zona strazii cu circulatie auto risc accidente auto

4. MASURI SPECIFICE DE SECURITATE

Pentru limitarea factorilor de risc de electrocutare prin atingere directd sau prin atingere
indirectd, aparitia tensiunii de pas si surprinderea de ctre flama arcului electric amorsat
accidental se stabilesc urmétoarele mésuri tehnice:
- identificarea instalafiilor la care urmeaz# a se lucra;
- verificarea vizuald a integritatii legérii la pimént a carcaselor aparatajelor, din zona de lucru;
- stabilirea obligativititii verificirii lipsei sarcinii inaintea inceperii operafiei de manevrare a
oricirui aparat de comutagie; trebuie precizate §i persoanele care vor supraveghea sau vor
controla prin sondaj modul cum este respectat aceasts regulé de lucru;
- utilizarea, dupd caz, a ciistii de protectie a capului, vizierei de protectie a fetei, ménusilor
clectroizolante, incil{imintei si a sculelor cu méner electroizolant;
- asigurarea de ciifre membrii formatiei de lucru c3 in spate §i in partile laterale nu sunt, in
apropiere, pérti aflate sub tensiune neingrédite;
- executarea misurilor tehnice de securitate de ciitre personal instruit si autorizat conform
prevederilor in vigoare;
- stabilirea zonei de lucru {inindu-se cont de posibilitatea aparitiei accidentale a arcului electric
in veciniftatea punctului de interventie;
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- scoaterea de sub tensiune a sursei potentiale de arc electric, dacd zona de lucru nu poate
asigura protectia impotriva arcului.

- instruirea membrilor formatiei de lucru privind pericolele posibile determinate de lucrul in
zone cu circulatie auto si respectarea ordinii si a masurilor impuse pentru evitarea apariiei unor
accidente de circulatie.

De asemenea se vor lua toate mésurile pentru evitarea accidentsrii persoanelor care circuld
prin zonele in care se executd lucréri prin montarea de avertiziri §i ingridiri la gropile pentru
fundatii si santul pentru pozarea cablurilor.

Misurile organizatorice ce trebuiesc indeplinite sunt:

- instruirea §i autorizarea potrivit prevederilor legale in vigoare precum si testarea periodicé a
cunogtintelor tehnice i de securitate a muncii dobandite de ciitre executanti;

- executarea, conform procedurilor autorizate, a tuturor interventiilor, indiferent de natura lor;

- control periodic cu tematica vizind respectarea mésurilor de electrosecuritate;

- verificarea de ciitre geful de lucrare a corespondentei mésurilor tehnice dispuse prin autorizatia
de lucru cu cele luate i confirmarea prin semnare in autorizatia de lucru

- urmirirea graficului de verificare a mijloacelor de protectic din dotare (atft echipamente
tehnice cét i echipamentul individual de protectie);

- instruirea personalului cu privire Ia modul de utilizare a mijloacelor de protectie impotriva
efectelor arcului electric asupra organismului uman.

Pentru preintdmpinarea ciderii de scule, piese §i materiale de la cotele superioare acestea
trebuie asigurate iar personalul in misurd in care este necesar si se giiseasci la cotele inferioare
va purta echipamentul de protectie adecvat. De asemenea este obligatorie utilizarea
echipamentului de protectie §i pentru preintdmpinarea riscului de contact direct al epidermei cu
suprafefe taioase, intepitoare provenite din fragmente de izolatoare sparte, capete de
conductoare, etc.

Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare §i de sprijin, trebuie si fie:

- bine proiectate §i construite §i s3 aibd o rezistenta suficients pentru utilizarea cireia ii sunt
destinate,

- corect instalate i utilizate,

- in stare buni de functionare,

- manevrate de citre lucritori calificati care au pregétirea corespunzétoare.

Toate instalatiile de ridicat gi toate accesoriile de ridicare trebuie si aibd marcatd in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime. Instalatiile de ridicat, precum §i accesoriile lor nu pot fi
utilizate in alte scopuri decéit cele pentru care sunt destinate.

Toate vehiculele si maginile pentru excavatii $i manipularea materialelor trebuie si fie :

- bine concepute si construite, {indndu-se seama, pe ¢4t de principiile ergonomice,
- mentinute in stare bund de functionare si utilizate in mod corect.

Conduciitorii §i operatorii vehiculelor §i maginilor pentru manipularea materialelor trebuie
si aiba pregitirea necesard.

Instalatiile, maginile §i echipamentele, inclusiv uneltele de méni trebuie si fie:

- bine concepute §i construite, tinindu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile
ergonomice, mentinute in stare buni de functionare,

- folosite exclusiv pentru lucrérile pentru care au fost proiectate,

- manevrate de citre lucritori avind pregitirea corespunzitoare.

Instalaiile si aparatele sub presiune trebuie si fie verificate §i supuse Tncerclrilor §i
controlului periodic.

5. AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI
Se va stabili de citre unitatea care va executa lucrarea respectéind indicatiile coordonatorului
n materie de securitate §i sinitate a muncii pe durata realiziirii obiectivului §i va prevedea:
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- modalitéitile de depozitare a materialelor §i amplasarea echipamentelor de muncé previizute de
antreprenori gi subantreprenori pentru realizarea lucriirilor proprii,

- misurile de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate §i skinditate §i
obligatiile ce decurg din acestea,

- obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfiigoari in perimetrul santierului gi
in veciniitatea acestuia.

6. MASURI GENERALE PENTRU MENTINEREA SANTIERULUI IN STARE DE
CURATENIE

Deseurile rezultate se vor prelua de ciitre constructor urméndu-se a se trata conform
prevederilor legislative in vigoare, precum i a cerinelor beneficiarului referitor la protectia
mediului. Constructorul are obligatia de a reda terenul in starea i conditiile initiale conform
celor mentionate in documentatie.

7. INDICATH PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
Personalul va fi instruit periodic pentru acordarea primului ajutor pentru accidentele
specifice activititii desfigurate: traumatisme, arsuri, electrocutare.

8. MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI,
SUBANTREPRENORI $1 LUCRATORII INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA
SI SANATATEA IN MUNCA

Se vor respecta precizirile din Planul de securitate §i stinitate a muncii general stabilit de
coordonatorul in materie de securitate si sinitate pe durata realiziirii obiectivului.

Misurile de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate §i sinitate §i
obligatiile ce decurg din acestea trebuie s# se refere, in special, la:

- ciiile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale §i verticale;

- conditiile de manipulare a diversefor materiale, in particular, In ceea ce priveste interferenta
instalatiilor de ridicat aflate pe gantier sau in vecinfitatea acestuia;

- limitarea manipul&rii manuale a sarcinilor;

- delimitarea §i amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, In mod deosebit daca
se depoziteaza materiale sau substante periculoase;

- conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor §i a materialelor rezultate din
d#rémiiri, demollri si demontari;

- conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;

- utilizarea mijloacelor de protectie colectivé si a instalatiei electrice generale;

- misurile care privesc interactiunile de pe gantier.

fntocmit,
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PROGRAM DE URMARIRE A COMPORTARI] IN TIME &, (" “4ementae
CONSTRUCTIILOR :

Denumirea instalatiei Urmirirea curentii in terenji
controlul periodic

LY SO
L33 .t

> Infiltratii de ap#, ulefuri, lichide
agresive de orice fel;

> Integritatea fundatiilor;

» Starea de fisurare §i existenta
Fundatii oriciror altor defecte; anual
> Starea zonei adiacente in vederea
depistérii unor surpéri, lucriiti neavizate,
etc.

» Posibilitatea aparitiei unor solicitiri
superioare celor permise;

> Eventuale taséiri locale, deformatii,
fisuri ale elementelor structurii de
rezistenti;

» Manifestdri exterioare ale unor vicii
Structura de rezistentd ascunse ale elementelor structurii (pete anual
de rugini la eclemente din b.a,
degradarea betonului, fisuri, etc.);

» Existenta unor medii agresive pentru
materialele componente ale elementelor
structurii de rezistenta;




BT

g4

3
=

e e ——— ]

‘L’J"%. serica “Sf F‘é"m i
soachnm 8i ana

vsgz%_mw NUME EMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
BENEFICIAR:
slc- BIARAL is‘Ll PROIEa'A
Adresd: Botogani, str. I. C. Britl *
m/m/za:z" Teletinfn: 0TS 25456 COMUNA CORNI AR,
Emai, bel bt Butin AT s 41/2025
CUIRO14987270 - i » L0+
o LUCRARER:
SPECIFICATIE NUME ! JALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICK A C ENTRULUI SOCIAL|  Faza:
475.000 | MULTIFUNCTIONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSK, COMUNA |  pT+CS
APROBAT  |ing. C. :nrtsac.»m;.ll m’ s CORNI, JUDET UL BOTOSANI*
VERIFICAT |ing. C. PriskcBruts W.ol\ .. <V DATA |TITLU PLANSA: PLANSA:
PROIECTAT |ing. E. Adochitel Ay | 2025 1

Plan cu incadrarea In zondi a oblectivului




x Tow9Ia W 1avags 10 Uhid 520z EW/ v 3 Bu| _L¥103I08d
Rl rysnved mut| Ya/ET g N ginspogsid 0 Bu|_ Lvorsran
SINVSOLOG WLLFANE ‘INNOD nsgogsid
52tid | WNWOD ‘ySev wLIVE YILVAITYXOT IO TYNOELONGILLTAN nﬁfmdqmﬂmw}n 2 Wl Aveouy
WEVZ  |7y100S IMINING D ¥ Y2RUDTE ADUING ND VIUVANINITY| * % . IWAN FLVILIII4S
3 ', 134%
o INHOD YNANGD ol A g Sl
Z “JY°'S WHvig 'S
1¥93dXx3
VAY/ AN VZLUSAIG/ 1Y N33 |yuniynwas N | Aalvornan
———— SRS AY $°0 v
RuRsxe M 0 va
= pediad A 70 8PP =
i1 jep3t0.d 9i10904d I§ Runspw 3p 08 ozt
— rePIoad Jugigd ap RIUd 2DUR 3\
| spedsioud AN 0 537 Budog
== ot 98 losd SzRgLOIZR0GLT IND
= RAUBISIX® 2[NqLasIP 8p SN0
@ Husisps uojaq op RS 240“%&4513 g
@ WBISIXG LULMAR BIRUMLOSURS 9P 350d iRy MG A
———— e nE.u_M_u._.Exh aiEjuRUR|IaY 20 § TUlLEN ERNTLNTY
YAN39

16188

vAT09l=us )\l
<mx<<.:«5<\....=., ot \

_ﬁ-. -.8. 3




v

L1288
81z58s
jvd4Y
i
221332 RN U RS PSR 1)
1
AY9Pe9TI06LT aNd
NYOY0g ¥NVINyNg
R 2o
w._mEmEm"mmm 3 AN AN
e s o nepaoud A ¢ ST
== RusXe A $'0 V1
[umsixe A 02 V31
1] @ie3a9j04d A 0 ¥PHIY
(il 1ep08i04d 3i$oar0ud [ gansRw ap d0jE
§— 7Ieaj0sd Jugwigd ap RzHd
a q@399104d A $'0 S3T Budog
===—ur} .1 O Jyaid
= Fua3sIX@ SYINQIISIP 8p BIND
=) Huaysixs useq ap |AIPS
E WS[XD URHIR DIQULIOSURI 3P 3504
o Wnp xy
P s1=aaudoid g
YAN3O31 i
gz TRRR0NT iR 13 Ued sz0gfor- fotiuropy °3 *bu|  LYLITIONd
— syswwng anenr| VE | TS W | etnapgsid D By AVOLIRIEA
NVS0.108 L3NG INYOD =1 o|| pinigogsid 2 By|  LvEOMdY
Stid | YNAKOD 'YSYY VATYR VALVLUITVODINIG TWNOLLONRILLTINN | 00 q
VIV [0S BYINALNG S ¥ YOIHLOTES AEND 1D VIRIVANINDY® | SVIVOS | (L INNN FLLYNAIITES
RUVHONT, SEERED
seoz/e Gubiar i 2167 SR
o INYO3 VNWED e vorioes o
é TY'S WYVIg 'S
1430x3
VAV UN VZLLHIAG/LY AT s |ysnsynnas INN AOIVIHREA

2928S N o
% / v
N ,ﬁ/.?" \
rpvrst f NBST s I Es
\ .
' sy RS
N,
O, st
s

1€288




CD
DU =0,90%
Isc = 804 A @ NA2XBY 3x240+120 mmp Al 455
L=440m 1.3.1 440m S
ksig = 6,43 6 =y
Plecarea nr. 3
1c
itmantare
BU YOKVAS BOGDAN
e IS 2626
Ve X v 2NN ssen st cheepnt
R N 1 1
VERIFICATOR/|  NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
EXPERT
BENEFICIAR:
S.C. BIARAL S.R.L. PROIECT:
Adres¥: Botogand, str. 1. C. Britianu, nr.64 COMUNA CORNI NR.
i 41/2025
ILUCRAREA:
SPECIFICATIE LALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A C ENTRULUI SOCIAL|  paza.
MULTIFUNCTJONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA |  PT+CS
APROBAT  |ing. C. Priskcinut® >, [, CORNI, JUDETUL BOTOSANI"
VERIFICAT  |ing. C. PriskcBrutl | Sdli-Ro TITLU PLANSA: PLANSA:
PROIECTAT  |ing. E. Adochitei o Schema electrics monofilark a rscordulul - plecares ar. 3 - 3




800mm___

[,

PROFIL "M"

~— Folie PVC

Strat nisip

.@826072626

= LRI PR
»2.2 mweo wued

s et glectrice
T2

VEg;IE%A_"_rOR/ NUME SEMNATURA| CERINTA AERER AT B PR TI AR IOATA
PENEFICIAR:
S.C. BIARAL S.R.L. SROECT:
Adres8: Botosani, str. L C. Mﬂlllll,nl‘ 64 COMUNA CORNI NR.
Ot vl ' 41/2025
GIJ’ RO149572
RAREA:
SPECIFICATIE|  NUME JALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI SOCTAL|  Faza:
; MULTIFUNCT JONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA |  PT+CS
APROBAT  |ing. C. Priskchrup®\[>, /| CORNI, JUDETUL BOTOSANI”
VERIFICAT  |ing. C. Prishclruts | b\ Ros TITLU PLANS A: PLANSA:
PROIECTAT |Ing. E. Adochitel 4

Profil tip ,M* joass tensiune




PROFIL "T"

.7*'_/'_;-—'
,(:/ /s
/7~ Strat de beton B100
=J]- P
=l1I=]"g
ey
=E- 4
el Pamant
/ compactizat
s
H ./

f/ Folie de
7 avertizare

—— Beton pentru

E’%“ 7 ‘..-—"""" ’
g "~ fixare tuburilor
g ‘s +7— Tub PVC
! -—t— .,.-‘:.-’ L— va — 7 = 7 s 4 Cablu 0’4 W
V., /S SN
(S S (- :
= 450 mm i TelTIEEENECR £ o Raziementare
2 IITEnIL Erergia
BITRNA BOGDAN
. CNQ&ZBOH&ZS
- ERME | .'.3.
A"
VEg;IE%ToR/ NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
BENEFICIAR:
S.C. BIARAL S.R.L. PROIECT:
Adresd: Batogard, str. 1. C. Britanu, nr.64 COMUNA CORNI MR, :
41/2025
LUCRAREA:
SPECIFICATIE +ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI SOCIAL|  Faza.
MULTIFUNCT IONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA |  PT+CS
APROBAT  |ing. C. Priskcrut¥ CORNI, JUDETUL BOTOSANI®
VERIFICAT  |Ing. C. Priskchruty TITLU PLANSA: PLANSA:
PROIECTAT |ing. E. Adochitei Profil tip ,T” Joasd tensiune s




Sectiune tronsversata
vedere on fata
A4 R

o

Ha it Sigurante MPR

..... 4 1
| s

, Bare de
fas ¢

Tenculaia T200

p Armatura fundotie
~ Fundatle firida BL100

i

~
Bando PVC pentru -
protejaren cablurilor| . ¢

Pomant o

L Stret de nisip
cu grosimeo de

it
Cokiu ermat i tuk FVC
cu dlaretrul de S0mm

Tencuiala T200

Armotura fundatie

<
‘ Pukct de suduro

—

Fundatie Firida B100

e
i J‘-), Armotura fundatle
, ; P/ T eI
Plotra sparta | it
| ~ ‘-"f
Has
Margihe de sprijin . T | Fundatie Firide cu BiOO

pentru firide =

Cablu armat in tub PVC
cy diametrul de S0mm

- Pamant compactat

Cantitatl materlole

Fler beton Carnler Beton Bi00 | Tub PVC 90 |Mortar T200| Swuruburi
8 [mm] 40%x40x3 Im) [m3] imd {n3] Mi2x30 Toucl

E 2+4 46 i 40, 4

Cofra) tm2)

E50 7|
= ¥ ¥
VERIPICATOR/| e SEMNATURA|| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
BENEFICIAR:
S sn . e
: LC. nCEa COMUNA CORNI AR,
307, 002 - T 2074, ¥
/31;/;.”: siaral be i@ vanion LG O%r'» 41/2025
CUI RO14957270 fr )
= LUCRAREA:
SPECIFICATIE| ~ NUME l LALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI SOCIAL|  Faza:
MULTIFUNCTIONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA |  PT+CS
APROBAT ing. C. PrisdcEruté CORNI, JUDETUL BOTOSANI"
VERIFICAT  |ing. C. Prisicrutd TITLU PLANSA: PLANSA:
PROIECTAT |ing. E. Adochitel Detaliu de montare pe suport de beton a firldei E2+4 6




sogire din
dinCDOAKY
NAZXBY 3x240+4120 mm? Al
440 m
RS T N RS, T N

!
|
7 Ty T ]
| |
| |
| L
|
|

Separator | I
_ i
| | |
s :
) ) I
L _"f“_A_f

mAZSA

| Saparator

“’—I—T‘

| N—
N |
j

plecare spre
BMPTG3 A
NA2XBY
325416 mm? Al
Sm

VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA| CERINTA
EXPERT REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:
S.C. BIARAL S.R.L. PROIECT:
Adres$: , str, 1. €. Br¥tiany, nr.64
Ja;/‘;u/::ohzﬂzunm:r:ons'z’zzsa COMUNA CORN! NR.
Emad: bisl be@yahoo. o 41/2025

CUT RD14957270
LUCRAREA:

SPECIFICATIE| ~ NUME f ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI SOCIAL|  Faza:

MULTIFUNCT IONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA |  PT+CS
CORNI, JUDETUL BOTOSANI®

APROBAT Ing. C. Prisicsrutd

VERIFICAT  |ing. C. PrisicSrut TITLU PLANSA:

PLANSA!
7

PROIECTAT |ing. E. Adochitei Schema electrics a firidei de retea E2+4 (nr. 1.3.1)




O S

1.3
14
3

f

LA
~

{ R

o — — —0009— —

L Wit GO0~ —- |-

gIepwioid 7 =
L8 23 P € RUYD & 9p JupwRd 3p g2Id HInoaxo 3p myEsag | SCOC pinpopy 3 ‘U LVLI3I0Ud
it :ySnvid x| Yiva giniggsug D Bu)|  LYDLIRYIA -
INVS0108 Tn13anI ‘INE00 iDejrugogsud D Bul|  1YgOYdY o) = E_
S$I+4d | YNAWOD YSUV VLTVE VALVLITVIOT NID TYNOILONNILLINW R 5 < g
WZVY  [WID0S IMINYINT 3 ¥ YORUDTTI IIOUANS N1 YIVVINIWNIIY®| < ALUVOHIDIIS E_ 0O w s
YIUVHINT s Ga_. WA
MNQN\H‘ o E s n_u r.n.._.... r ..._ . s
uN IN40D VNNWOD SRS s vaskag “resomy ey ~iin
--ENO“& u. ..n.“.._ / X m_m ” «” '
YVIDIJINIY W b : . i
VLVA/ "IN VZLLYIdXI/LVYITY LY3dX3 e © ¢ et
ANRIZD | yHNLYNW3S FNnN JHOLVOLIRIAN| D Lo
"y wjemdssapgsid | € | |ua OF 9p alew R 315 1920 © 1e00ouny 3p RN - , _ _
bl WSS oy prppr—— i - SSF T B T T T — ¥
I|m,aﬁ|._|om§$<s g LEnespaog | T W X o 00T = b joS U} MEIUOW 35O EIEP IWYP & P
WEZXPXEDIB | w240 gl assadsip ap PIUAlSiZas 0 A, €37 . Wgwed ap gepd - |
unswwig | eeW | wn @Jjwnuaq | “zod ‘VLON

oo

1]




01-Zn L25x2553 = =~

o]

Ol-Zn min L30x50x5 ~_
~.
- BPMT - 63 A
=i
c__l—-— __o_ __T
|
|
|
/— — TubPVC min © 110 mm |
/ |
y/ l
3
= l
I ‘
I | |
I AN | '
| | N | l
I | | | (&
Ll = b Y L1 1
o rz»; : 7 : ‘\A [,:\Q?‘? Vg R 7 WY 0
DA Pl [osssssssss o By o Pt %ﬁ% :
I E A
I BaonClom0 ~—~, | || 1 1!
~ il |
| 1 L TN I
| O N T
I = TuPVCmin@ 110mm]| | | Tl | | )
| | 1 N TR T
| | || U u o ]
| | &\ I 1 b I
i L Pou LI &
—_—— R S —— —iLe
| J
200 ] e — 8O ]

NOTA.

- Beton Tn blocul de fundare: clasa de expunere XC4+XF1, clasa min. de rez. C16/20, ciment CEM Hl A-S 32,5,
clasa de tasare S$2, egregate 0-16 mm, raport apé/ciment 0,6, dozaj minim ciment 260 kg/m®, continut maxim
cloruri 0,2

- Tuburile (fevile) din PVC (min. @ 110 mm) vor fi incastrate in fundatia de beton

VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA| CERINTA
EXPERT B REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
BENEFICIAR:
S.C. BIARAL S.R.L. PROTECT:
Adresd: Botosand, str. 1. C. Britisnu,nr.6¢
OTRIL/2008 - Tetcdon/rax: 0748175455 COMUNA CORNI NR.
Evinall; Siopl b8 sahoo om e 41/2025
CUT ROIM957270 = . A (o>
&3 LUCRAREA:

+ |wALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI SOCIAL|  paza.
MULTIFUNCTIONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA |  PT+CS

SPECIFICATIE|  NUME / %emg URA[=
1 Rl / i
A

APROBAT ing. C. Prls!cﬁrur& b . CORNI, JUDETUL BOTOSANI"
VERIFICAT  |ing. C. Pris3cBrut¥ ":{q;ik_“' s TITLU PLANSA: PLANSA:
PROIECTAT _|ing. E. Adochitei Detaliu de montare pe suport_de beton & unul BMPT s

T



BORNE MARCAJ DE SUPRAFATA (TINTE}

COMUNA CORNI
IN EXPLOATAREA DELGAZ

<130, |30
! Loc

pentru

LES 0.4 kV
1.31

PTA
e— LES 0.4 kV 1/ BALTA ARSA i

1 '

AR AUANLSRNNRN

NOTA:

(T

8. T
H=08m
d=06m

Tnaigimea literelor este de 6 mm respectiv 8 mmy;

Simbolurfle .€",9" ,4* sl ,4° reprezint} directla spre locurile unde sunt legate capetele- cabfuTii’:'_
Informatiile pentru nivele de tensiuni diferite se despart prin linie orizontald; EPE .

H

d
$
b
A
M
T

]
- rezervi.

- reprezint3 adéncimea de la nivelut salulul pan3 la fata superioars a fluxulul de cabl E
- reprezinté distanta de la borns plné {a fata cea mal Indepartath aﬂuxuiuiﬁﬁ A N
- pentrulLES {a care schimbarea de directie se face citre stinga;

- pentrus LES la care schimbarea de directle se face citre dreapta;
- pentruLES la care traseul este In linie dreapt;

= pentru manson;
- pentru traversare;
- intersectie;

CABLUR! ELECTRICE
SUB TENSIUNE

15 inscripfionare

CABLUR! ELECTRICE
SUB TENSIUNE

PERICOL ELECTRIC!
ETICHETA IDENTIFICARE CABLU

0,4 kV - NA2XBY -

3x240+120 mm? - 2025 ot

EXPERT

VERIFICATOR/

NUME

SEMNATURA| CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

S.C. BIARAL S.R.L.

Acres¥: Botogani, sir. 1. C. Briti
.m/swzooz rddwvruj gi.'-‘cﬁ 465

LT,

BENEFICIAR:

COMUNA CORNI

PROIECT:
NR.
41/2025

SPECIFICATIE

NUME

APROBAT

ing. C. Prlsﬁc!rUﬁ\';%?JJ a0t A

LUCRAREA:

: | JALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A C ENTRULUI SOCIAL

MULTIFUNCTTONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA
CORNI, JUDETUL BOTOSANI”

FAZA:
PT+CS

VERIFICAT

ing. C. Prisiclrutd ; DATA

PROIECTAT

Ing. E. Adachitei | [W/ 2025

TITLU PLANSA:

Detafju de identificare sl semnallzare bormnd LES 0.4 kV

PLANSA:
10A




BORNE MARCAJ DE SUPRAFATA (TINTE)

Detallu de identificare =i semnalizare bornd LES 0.4 kV

_._l.iD_..}_.--‘fﬂ.
Loc pentru
COMUNA CORNI #|  scripfionere
IN EXPLOATAREA DELGAZ !
LES 0.4 kV spre PTA 1 1
131 < LESOAKV T BALTA ARSA
L. 8§
H=0,8m
d=08m L
200 200
NOTA:
v Tnaltimea literelor este da 6 mm respectiv 8 mm;
v Simbolurile ,&” =" , ™ sl . 4* reprezinti directla spre locurile unde sunt legste capetele cablulul;
v infermatille pentru nivele de tensiuni diferite se despart prin linige - -
v # - reprezintd adSncimea de Ia nivelul solulul p8nd 1a fata supefioark a Biuxulul decabidn; <2 2mantars
v d - reprezintd distanta de la bornd pana 1 fata cea mal Indepiftats a fluxdiul dpcabluby ¢z
v $ - - pentru LES {a care schimbarea de directie se face ciitre stirga;
v D - pentru LES ia care schimbarea de directle se face chtre dre
v L - pentrulES ia care traseul este tn linie dreapté;
v M - pentru manson;
v T - pentrutraversare;
v ! -imarsectle;
R -rezervi.
CABLURI ELECTRICE '
SUB TENSIUNE CABLURI ELECTRICE
SUB TENSIUNE |
PFRICOL ELECTRIC
ETICHETA IDENTIFICARE CABLU
o 0,4 kV - NA2XBY - 3x240+120 mm? - 2025 ©
VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA| CERINTA
EXPERT REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
BENEFICIAR:
ey ,.c.f,;ﬁ;‘:“ PROLECT:
J07/31/2002 - Telcon/ i 045125498 COMUNA CORNI AR,
E-mall: plarsi bt By 4172025
(LI RO14957270
LUCRAREA:
SPECIFICATIE NUME : | ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A C ENTRULUI SOCIAL FAZA:
MULTIFUNCT IONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA |  PT+CS
APROBAT ing. C. Prisscaruté CORNI, JUDETUL BOTOSANI”
VERIFICAT  |ing. C. Priskc3rutd TITLU PLANSA: PLANSA:
PROIECTAT |Ing. E. Adochitei 108




BORNE MARCA. DE SUPRAFATA (TINTE)

150

COMUNA CORNI
IN EXPLOATAREA DELGAZ

edi00} o 50
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Loe pentry
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FIRIDA 0.4 kV
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&— LES04kV —>LES]%‘: ¥

L
H=08m
d=06m

- 200

H
d
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B AL NNANN

NOTA:

nsitimea literelor este de 6 mm respectiv 8 mmy;
Simbolurlle ,&*,-3" , M st .d-* reprezint directla spre locurile unde sunt legate capetele cablulul;
Informatille pentru nivele de tensiunt diferite se despart prin linie orizontals;

200

- reprezint$ adancimea de [a nivelul soiului pan la fata supericard a fluxuiui de cabiluri;

- reprezintil distanta de la born# pand la fata cea mai frelepértats 4

- pantru LES 1a care schimbarea de directie se faca citre stings;
- pentru LES la care schimbarea de directie se face citre dreapta;
- pentru LES la care traseu| este n linie dreapté;

- pentru mangon;

- pentru traversare;

- Intersectie;

- feZeIvE.

CABLUR! ELECTRICE
SUB TENSIUNE

PERICOL ELECTRIC!

ﬂuxulul:dethuﬂ,._ z sz

5’ mentare

K&
e

S0y
BURUI A‘}(QQ DAN

¢ -4 1323

e

CABLURI ELECTRICE :

SUB TENSIUNE

ETICHETA IDENTIFICARE CABLU

O

0,4 kV - NA2XBY - 3x240+120 mm? - 2025

O

nscripiionare

VERIFICATOR/
EXPERT

NUME SEMNATURA| CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Adresl: Botogan!, str. 1. C. Britianu, nr.64
J07/311/2002 - T!lﬁbnffax 0745125496
B

S.C. BIARAL S.R.L. [FENEFICIATS

mall: A L2 ahog g
CUT RC14957278

COMUNA CORNI

PROIECT:
NR,
41/2025

SPECIFICATIE

LUCRAREA:

APROBAT

ing. C. Prisécdru té\ 2

NUME (‘ ::él‘r h

: |~ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI SOCIAL

MULTIFUNCT IONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA
CORNI, JUDETUL BOTOSANI”

FAZA:
PT+CS

VERIFICAT

ing. C. Prishclrut¥

PROIECTAT

ing. E. Adochitel

TITLY PLANSA:

Detajiu de Identificare sl semnalizare bornd LESO.4 kV .

PLANSA:
10C




Accesul interzis

Fumatul si Interzisa
persoanelor focul deschis stmgergzla
neautorizate! interzise! cu apal

Semnalizare de interzicere a Semnalizare de interzicere a Semnalizare de interzicere

accesului persoanelor neautorizate  fumatului si folosirii focului deschis Stingere cu apii
COMUNA CORNI
IN EXPLOATAREA DELGAZ
2025
131
PERICOL ELECTRIC !
200
VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA| CERINTA
BXPERT REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
BENEFICIAR:
S.C. BIARAL S.R.L. poa——
Adres#: Botogani, str. I. C. B{iﬂanu,nr.&l COMUNA CORNI NR.
Ry v i s 41/2025
CUI RO149572 25y .
- LUCRAREA:
SPECIFICATIE NUME (‘3’ ; |ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI SOCIAL|  paza:
s MULTIFUNCT IONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA |  PT+CS
APROBAT |ing. C. Priskcsrut¥ |. CORNI, JUDETUL BOTOSANI®
VERIFICAT  |ing. C. PrisicBruts | \ TITLU PLANS A; PLANSA:
PROJECTAT _ |ing. E. Adochitel Detallu de identificare sl avertizare 8 firldel E244 11




SEMNALIZARE FDCE/BMPT/BMPM - contor abonat

ETICHETA IDENTIFICARE CONTOR ABONAT

NLC 5004265151
NOTA:
iniltimea literelor este de 8 mm _—
. text de culoare neagrd B 822 NI £ 52 Reglomentare
. fond de culoare albi 1 TEML Ererzied
suport din hértie autocolanti BURUIANA, BOGDAN
chp 17%”8}“9\55 %
3 A
vsg)_;:;é%q;o R/ BUIE SEMNATURA| CERINT REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
S.C. BIARAL S.R.L. BENEFICIAR: I
COMUNA CORNI AR.
41/2025

Detaliv de identificare si serndlizare FOCP/BMPT/BMPM abonaot

LUCRAREA:
SPECIFICATIE NUME (E Wm i fCARA : |-~ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULLI SOCIAL|  paza:
. MULTIFUNCT JONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA |  PT+CS
APROBAT ing. C. Prisicruy: K 5 < CORNI, JUDETUL BOTOSANI"
VERIFICAT  |ing. C. PristcBruts C TITLU PLANSA: PLANSA:
PROIECTAT |ing. E. Adochitel 12

~-r




SEMNALIZAREA DE IDENTIFICARE A PRIZEI DE PAMANT

NOTA:

. Fondul va fi de formi rotunds sau piitr

mentara

BURUHANA BOGDAN

chp 179@?3&&\3]:626

Latura/Diametrul va fi de:
0 minim 15 mm in cazul firidelor si a CD la PTA;
o minim 40 mm in cazul PT §i a echipamentelor din stafii;

o minim 100 mm in cazul stilpilor indiferent de tensiune.
Semnul specific ,, prizei de pimént ” va avea culoare neagra;

VEg:IEOR?rTOR/ NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
BENEFICIAR:
s-c- BMRAL s-RlLl PROIECT:
Adres¥: nl, str. 1. C. Brlﬂl £4
m'g,m’m'ﬁ “Teeonfon o5 COMUNA CORNIT NR.
E-mail: hoo < ga COaz™ 41/2025
cu: 11014957270 4™ o
5 2\ LUCRAREA:
SPECIFICATIE NUME ( »sgfﬁﬂzm "SCARA; |~ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI SOCIAL|  paza:
*/- MULTIFUNCT IONAL DIN LOCALITATEA BALTA ARSA, COMUNA |  PT4+CS
APROBAT |ing. C. PriskcsrutiNo, <7 | | CORNI, JUDETUL BOTOSANI*
VERIFICAT  |ing. C. PrisicErutd | W -rSSY pata | TATLYU PLANSA: PLANSA:
PROIECTAT _|ing. E. Adochitel I : 2025 Detaliv de identificare a prizel de cimént 13
']







Anexa nr. 2 ia proiect HCL nr. 41/19.05.2025
DEVIZ GENERAL <

AEE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCTIONAL IN SATUL BALTA ARSA COMUNA CORNI, JUD. BOTOSAN

!

/

la cursul lel/euro din data de 18.05.2026

5,00 & Famhy
Nr. | Denumirea capitoletor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
de cheltuleli Lel Euro Lei Lel Euro
2 3 4 s [ I
JCAPITOL 1 Cheitulell pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.9 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  |Amsnajarea terenului 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.3  |Amenalari pentru protectic mediuiul s 0.00 0.00 0,00 0,00 0,0DI
1.4  [Cheltuieli peniru relocarealprotectia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
|CAPITOL 2 Cheltuiell pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivulul de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00
CAPITOL 3 Cheltuisli pentru prolectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
3.1.1  |Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
3.1.3 |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
3.2 Documentztii-suport si cheltuieli pentru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0UI
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0D]
3.4 Cerlificarea performantei energetice si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I
. , cilor
35 |Proiectare 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00}
35.1 |Tema de proiectare 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00|
35.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
3.5.3 |Studiu de fezabililate/documentatie de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
eneral
3.54 |Documentztiile tehnice necesare in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate 2 proiectului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie + avize ©.000,00| 1.768,47| 1.710,00 10.790.00| 2.104,13
3.6 Orgeanizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru cbiectivul 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
de Invesitil
3.7.2 |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8.1 |Aslstenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.8.1.1 |pe perioada de executie a luerarilor (0.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00’
din C+M)
3.8.1.2 |pentru participarea proieciantului la fazele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incluse in programul de control &l lucrarilor
de executie, avizat de cate Inspectoratul de
Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier (1.0% din C+M) 1.452,55 285,37 275,98| 1.728,53 338,59
" TOTAL CAPITOL 3 10.482,55| 2.053,55| 1.885,98| 12.438,53| 2.443,72







lcariroL 4

Cheiltuiell pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 145.254,52| 28.537,23| 27.598,36(172.852,88| 33.959,31
4.1.1 |[(LES 04KV 142.850,82 | 28.086,43| 27.162,38|170.122,30 33.422.85'
4.1.3 |Brans trifazat BMPT 2.294,60 450,81 43587| 2.730,58 sas,ﬁl
4.2 |Mon1aj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00|
4.3 Utilaje, echipamente fehnologice si 0,00 0,00 0,00 ©0,00| 0.00'
44  |Utilaje, echipamente tehnologice sl 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00|
functionale care nu neceslia monta] s
achinamanio de eanenad :
4.5 otari 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00
I'-I'OTAL CAPITOL 4 1456.264,52| 28.537,23| 27.598,36| 172.862,88| 33.959,31
IiAPITOL 5 Alte cheltuiell
[5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucrari de constructii si instalati aferente 0,00 0,00 0,60 0,00 D,OOI
Cheltuieli conexe organizerii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comisicanele sl dobanzile aferente 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Ijl I . I - ﬁ‘ I I
Cota aferenta ISC pentru controtul calitatii 728,27 142,68 137,89 864,26 168,80
" P S
Cota aferenta ISC pentru controlul statului 145,25 28,54 27.860 172,85 3396
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
0.1% din C+M)
524 |Cota aferenta Casei Socizle & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Constructorilor - CSC (0.5% din 1.2, 1.3,
11.4,2,4.1,4.2,5.1.9)
5.2.5 [Taxe pentru acorduri, avize conforme si 6,00| 0,00 0.00 0,00 0,0DI
£3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00|
Pma
54  [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL & 871,53 171,22 165,68| 1.037.12 203,76
ICAPITOL 6 Cheitulell pentru probe tehnologice si teste
[6.1  |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
I8.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL Constructii+Montaj 146.254,52 | 28.537,23 | 27.598,36 |172.852,88| 33.959,31
TOTAL GENERAL 156,578,860 | 30.762,00 | 25.749,93 | 186.328,53 | 36.606,78
Beneficiar,
COMUNA CORNI







